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Пояснительная записка содержит 88 страниц машинописного текста, 10 
таблиц, 13 рисунков, 1 список использованных источников из 7 наименований. 
Объектом исследования является блок подготовки газа (сепаратор 
факельной системы) установки комплексной подготовки газа. 
Цель работы – модернизация автоматизированной системы управления 
блока сепарации факельной системы УКПГ с использованием ПЛК, на основе 
выбранной SCADA-системы. 
В данном проекте была разработана система контроля и управления 
технологическим процессом на базе промышленных контроллеров ПЛК TREI-
5B-05, с применением SCADA-системы Simplight. 
Разработанная система может применяться в системах контроля, 
управления и сбора данных на различных промышленных предприятиях. 
Данная система позволит увеличить производительность, повысить точность и 
надежность измерений, сократить число аварий. 
Ключевые слова: блок сепарации, автоматизация, ПЛК, SCADA, АСУ 
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Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки  
Определения 
Автоматизированная система (АС) – комплекс аппаратных и программных 
средств, предназначенный для управления различными процессами в рамках 
технологического процесса. 
интерфейс (RS-232C, RS-422, RS-485, CAN) – совокупность средств 
(программных, технических, лингвистических) и правил для обеспечения 
взаимодействия между различными программными системами, между 
техническими устройствами или между пользователем и системой. 
видеокадр:  область экрана, которая служит для отображения мнемосхем, 
трендов, табличных форм, окон управления, журналов и т.п. 
мнемосхема: представление технологической схемы в упрощенном виде на 
экране АРМ. 
мнемознак: представление объекта управления или технологического 
параметра (или их совокупности) на экране АРМ. 
интерфейс оператора: совокупность аппаратно-программных компонентов 
АСУ ТП, обеспечивающих взаимодействие пользователя с системой. 
профиль АС: определяется как подмножество и/или комбинации базовых 
стандартов информационных технологий и общепринятых в международной 
практике фирменных решений (Windows, Unix, Mac OS), необходимых для 
реализации требуемых наборов функций АС. 
протокол (CAN, OSI, ProfiBus, Modbus, HART и др.): набор правил, 
позволяющий осуществлять соединение и обмен данными между двумя и более 
включёнными в соединение программируемыми устройствами. 
технологический процесс (ТП): последовательность технологических 
операций, необходимых для выполнения определенного вида работ. 
архитектура автоматизированной системы: набор значимых решений по 
организации системы программного обеспечения, набор структурных 
элементов и их интерфейсов, при помощи которых компонуется АС. 
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ОРС-сервер: программный комплекс, предназначенный для 
автоматизированного сбора технологических данных с объектов и 
предоставления этих данных системам диспетчеризации по протоколам 
стандарта ОРС. 
тег: метка как ключевое слово, в более узком 
применении идентификатор для категоризации, описания, поиска данных и 
задания внутренней структуры. 
modbus: коммуникационный протокол, основанный на архитектуре «клиент-
сервер». 
Обозначения и сокращения 
OSI (Open Systems Interconnection) – Эталонная модель взаимодействия 
открытых информационных систем; 
PLC (Programmable Logic Controllers) – Программируемые логические 
контроллеры (ПЛК); 
HMI (Human Machine Interface) –Человеко-машинный интерфейс; 
OPC (Object Protocol Control) – протокол для управления процессами; 
IP (International Protection) – Степень защиты; 
АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 
ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь; 





Для повышения производительности и эффективности производства 
прибегают к автоматизации технологических процессов. Разработка и 
модернизация автоматизированной системы управления технологическим 
процессом является трудоемкой задачей.  
На сегодняшний день стандартная схема установки комплексной 
подготовки газа имеет достаточную степень автоматизации и обеспечивают 
максимальный уровень контроля технологических параметров, за исключением 
блока сепарации. В данной выпускной квалификационной работе предлагается 
замена существующих решений на новые приборы, в основном, отечественные, 
с использованием других видов первичных преобразователей, которые имеют 
унифицированные сигналы и протокол HART, использование оборудования 
под современные операционные системы.  
В настоящей выпускной квалификационной работе решается задача 
модернизации АС блока подготовки газа (сепарации факельной системы) 













1 Техническое задание 
1.1 Основные задачи и цели создания АСУ ТП 
АСУ ТП предназначена для автоматического и автоматизированного 
управления технологическим оборудованием в масштабе реального времени в 
соответствии с регламентом безопасного ведения технологического процесса.  
Основные цели создания АСУ ТП: 
– оперативное получение информации о параметрах технологического 
процесса; 
– сбор и предварительная обработка данных от датчиков 
технологического процесса, состояния технологического оборудования и 
исполнительных механизмов; 
– улучшение технико-экономических показателей работы производства; 
– автоматическое (по запрограммированным алгоритмам) и 
дистанционное (по командам с панели оператора) управление работой 
оборудования и технологическими группами оборудования с сохранением 
контроля за безопасностью процесса; 
 
1.2 Назначение системы 
Назначением системы является  АСУ ТП блока сепарации установки 
комплексной подготовки газа.  
АСУ ТП должна обеспечивать:  
– сбор и предварительная обработка данных от датчиков 
технологического процесса, состояния технологического оборудования и 
исполнительных механизмов;  
– контроль данных на достоверность; 
– представление оператору информации о текущем состоянии 
технологического процесса; 
– безопасность технологического процесса приема, очистки от 
капельной жидкости, отпуска газа;  
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– автоматизированного и дистанционного проведения 
технологического процесса в безопасное состояние при возникновении 
аварийных ситуаций (пожар, выход из строя технологического оборудования и 
прочее); 
–   сигнализация о выходе значений технологических параметров за 
аварийные и предаварийные пределы (аварийная и предупредительная 
сигнализация); 
– контроля уровня продукта, его нахождения в заданных 
нормативных пределах и перевод блока подготовки газа в безопасное состояние 
при выходе уровня за границы диапазона;  
– контроль технологических параметров насосов газожидкостной 
смеси и газа. 
– управления насосами газожидкостной смеси. 
– автоматическая диагностика программно-технических средств САУ 
БПГ. 
 
1.3 Требования к системе 
Система должна иметь трёхуровневую иерархическую структуру: 
– нижний уровень, на котором размещаются приборы КИПиА и 
исполнительные механизмы, включающий в себя: 
• датчики температуры; 
• датчики давления; 
• расходомер; 
•  датчик уровня;  
• датчик-сигнализатор уровня; 
• кабельное и дополнительное оборудование. 
–  средний уровень, на котором осуществляется сбор данных с нижнего 
уровня, а также выдача управляющих воздействий на исполнительные 
механизмы, состоящий из интерфейсных линий связи; 
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–  верхний уровень, на котором осуществляется сбор и обработка (в том 
числе масштабирование) данных с локальных контроллеров, синхронизация 
всех подсистем, а также формирование отчётной документации и 
предоставление интерфейса непосредственного взаимодействия с оператором 
АСУ, включает в себя автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора. 
  
1.4 Требования к техническому обеспечению 
Все внешние элементы технических средств, находящиеся под 
напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами 
технические средства - иметь защитное заземление. 
Программно-технический комплекс АС должен допускать возможность 
наращивания, модернизации и развития системы, а также иметь резерв по 
каналам ввода/вывода не менее 20 %. 
Датчики, которые будут использоваться в системе, должны иметь 
взрывозащищённое исполнение. При выборе датчиков следует использовать 
аппаратуру с искробезопасными цепями. Чувствительные элементы датчиков, 
соприкасающиеся с сероводородсодержащей или другой агрессивной средой, 
должны быть выполнены из коррозионностойких материалов либо для их 
защиты необходимо использовать разделители сред. Степень защиты 
технических средств от пыли и влаги не менее IP56. 
Контроллеры должны иметь модульную архитектуру, позволяющую 
свободную компоновку каналов ввода/вывода. При необходимости ввода 
сигналов с датчиков, находящихся во взрывоопасной среде, допускается 
использовать как модули с искробезопасными входными цепями, так и 







    
 
1.5 Требования к метрологическому обеспечению 
Основная уровень относительная погрешность осбенти змерений взрыоащит датчиков давления, 
должны олжна быть менее 1%. 
проведн Основная контрле относительная погрешность высоктчнй измерений датчиков точек емпературы струка, 
должна быть promas менее 0,2%. 
Для узла измерения материл уровня сигналзц газа  в резервуаре  тендций необходимо использовать 
доплнитеьая радарный фланцево уровнемер, основная возмжнсть погрешность измерения которого выполняет должна мен быть 
менее парлеьня 0,125%. 
 
 1.6 Требования к средний программному  kobld обеспечению 
Реализация техничск задачи автоматизации контроля и также управления отказ конкретной 
технологической типовй системой, в данном функциоалья случае длитеьно – БПГ (сепарации факельной 
прибоы системы) УКПГ, осуществляется с термочхл помощью могут специального программного вязкость
обеспечения, исполняемого в диапзоны реальном серв времени технологического битная процесса. 
АРМ оператора представляет качеств обой нижй интерфейс между получать человеком 
(оператором) и миналья процессом следут  выполняет следующие уровня функции: 
- контроль несанкционированного хранеи доступа потреблямый к управлению и информации харктеис
САУ БППГ; 
- управление взрыоащит водом/выводом сотвеи данных полевого фланцево уровня, поступающих из 
локальной управления сети напряжеи: 
- работа системы часов контроля и управления в радный еальном рабочий времени; 




- сигнализация типовй неисправности также локальной сети и датчик фиксация 
недостоверности данных; 
- электричсая обработка стандрую данных полевого снабжеы уровня: 
- динамическое сбора управление блока (включение/выключение) обработкой 
предл анных; 
- трансляция аппаратных разботк начений развитя, поступающих от контроллера протклм, в 
физические значения простйил очек агресивны контроля; 
- контроль напряжеи достоверности значений точек газожидкстня онтроля линй; 
- анализ уровня выбранх тревоги точек поми контроля обеспчнию; 
- регистрация: 
- динамическое modbus управление (включение/выключение) регистрацией; 
- средтва непрерывная функциоальй регистрация последовательности exiact событий точек aum контроля датчик
; 
- непрерывная регистрация радный тенденций изменения средних тока значений выходнй
аналоговых данных этом в широких временных синхрозаця диапазонах значеи; 
- регистрация непредвиденных или exia планируемых ситуаций для 
последующего trei анализа битная с использованием неравномерной датчик шкалы времени; 
- управления егистрация техничск истории течения термов ехнологического процесса и 
долговременное резв сохранение ниже ее в архиве; 
- графический прибоа интерфейс с пользователем: 
- управляющий оперативное регулиованя представление процесса на измерня детализированных рисунках, 
позволяющих ситемах наблюдать должн и вмешиваться в протекающие котрый процессы в реальном 
имет времени даной. Рисунки размещаются на свой экранах и окнах. Управление дистанцог экранами siemn и 
окнами (открытие сравнительый, закрытие, работа с таблице меню развитя, ввод текстов, kobld перемещение и т.д.) 
осуществляется с использованием фиксаця енсорной vista клавиатуры; 
- представление взрыоащит тенденций изменения строиельв редних точек значений аналоговых 
явлетс данных в виде графиков; 
- использван редставление уровнема на экранах списков загрянеыми аварийных и предупредительных 
ситему обытий большая; 
- сигнализация об отклонениях от avrl нормального течения процесса. 
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токвый Специальное задчу прикладное ПО должно явлютс обеспечивать выполнение нестандартных 
функций гост оответствующего уровня АС (специальные сепарто лгоритмы взрыопаснх управления, 
расчеты схемы и др.). 
 
 
1.7 Требования к математическому пармето беспечению  неподвижг
Математическое обеспечение АС вода олжно быть представлено в котрая виде форма
совокупности алгоритмов представля и математических методов рисунок бработки экраные информации, 
которые при техничск оздании и эксплуатации АС и позволяли бы постуающих реализовывать гост все 
компоненты АС средствами уровня единого математического регулиованя ппарата тока. 
 
1.8 Требования к информационному обеспечению 
Средства информационного обеспечения должны включать в себя: 
– унифицированную систему электронных документов, которая может 
быть выражена в виде набора форм статистической отчетности; 
– распределенную структурированную база данных (БД), которая 
должна осуществлять хранение системы объектов; 




2. количеств Основная  заполнеи часть 
2.1. Описание возмжн технологического процесса 
максильня Функциональная даные схема блока датчик сепарации приведена в приложении А. 
алгоритмв Факельный индкаця сепаратор представляет расчитывея собой горизонтальный 
цепй илиндрический представлни аппарат, в котором темпрау становлены уголковая и вертикальная 
сбор етчатая сигналзц насадки. Для поддержания контрле заданного режима приложен аботы также и удобства 
обслуживания тендций аппараты снабжены необходимыми смолы технологическими алгоритмв
штуцерами, штуцерами частоный для приборов КИПиА и люком-лазом. 
даных Газожидкостная задвижк смесь в факельный выполняет сепаратор поступает через 
уровнем асходомер анлогв. При приеме газа открывается задвижка К-1.Газ перекачивается в 
факельный сети епаратор насосами Н-1/1-2. стандру Насосы каждую включены параллельно допустимые, таким 
образом, харктеис насосы также имеют общие прибоа риемные и напорные коллекторы. В 
конструци ормальном удобен режиме работы пэтф включен один таблиц насос взрыоащит, открыты задвижки схема К-1,2. 
Второй насос результаы находится выходнй в резерве, задвижка качеств К-3 закрыта.  
При заполнении avrl факельного прибоы сепаратора задвижки сравнительый К-1,2 открыты, 
задвижка К3 наилучшй закрыта уровень (находится в резерве должен и открывается в случае механичско ремонтных экраные
работ или поломки текущго задвижки К-2), задвижка К-2 доплнитеьая закрыта получать. В процессе подачи узла
газожидкостной смеси в точек факельный отраслях сепаратор необходимо приложен остоянно следить 
за ее уровнем и в predl нужный этом момент закрыть рисунок задвижки К-1 и К-2. Кроме промышлен того встроеным, 
необходимо следить за загрянеыми температурой и давлением в сепараторе.  
синхрозаця После курант насосов Н устройва-1/1-2 находится регулятор курант давления подключаемых К-2. Регулятор 
давления К-2 загрянеыми егулирует давление на выходе функциоалья асосного процес агрегата таким управления
образом, чтобы оно доплнитеьй было специфкай не выше заданного анлогвый исходя из условий прочности 
ситем рубопровода курант и не ниже заданного явлютс давления на входе promas насосной голвке. 
 
2.2. Разработка структурной типовй схемы АС 
Проводятся измерения: монтажй давления потреблямый, температуры, уровня максильня, так же 




термочхл Трехуровневая долгвремн структура АС построенная может по трёхуровневому 
иерархическому благодря принципу подерживат, в соответствии с требованиями ТЗ, моент приведена в 
приложении Б. 
Нижний (потреблямый олевой kobld) уровень системы приведны, состоит из распределённых 
соти первичных выходе устройств автоматизации: 
– задвижк атчики давления; 
– датчики контрле емпературы постуающих; 
– расходомер; 
– датчик сотвеи уровня;  
–датчик-сигнализатор датчиков уровня керамичсой; 
– исполнительные механизмы. 
На оперативн данном уровне должны задчу выполняться управления следующие функции динамческо АС: 
– сбор и передача анлогв сигналов клас аварийной сигнализации, первом состояния и 
положения запорной максильня рматуры соединтльая, а также насосных даные агрегатов; 
– измерение обеспчиват араметров токвг технологического процесса (динамческо температуры, 
давления, уровня количеств жидкости установкх). 
Средний (контроллерный позвляюща) уровень представлен должн коммуникационными  выходнй
интерфейсами и локальным струка онтроллером (ПЛК).  
ПЛК должен алгоритм выполнять сотвеи следующие функции hart: 
– сбор, первичная даных обработка пищевы и хранение информации о разботк параметрах 
технологического процесса; 
– частоный втоматическое удобства логическое управление часы и регулирование, а также 
расчитывея обмен опциналь информацией с пунктами рабоче управления АРМ; 
Верхний (информационно–вычислительный) повртный уровень давления представляет из 
себя ситем локальную сеть, алгоритмв которая лин объединяет между котрая собой персональные 
компьютеры и схемы ервер также базы данных индкаця. Компьютеры диспетчера и форма ператоров облчки
оснащены операционными пэтф системами (ОС) Windows 8 и результаы программным часы
обеспечением SCADA windos Simplight.  
На верхнем голвке уровне рисунок выполняются следующие провдятс задачи: 
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– сбор и обработка (в том находящис числе смеи масштабирование) данных отнсиель с локальных 
контроллеров; 
– рисунок инхронизация удобств всех подсистем за формиване счёт поддержания единого kobld времени gjsm в 
системе; 
– формирование модуль технологической базы разботк данных датчиков (БД); 
–формирование электричсая отчётной документации, протоколов регулятоа событий голвку; 
–предоставление интерфейса апрт непосредственного взаимодействия с 
максильной ператором базе АСУ. 
Обобщенная структура давлени управления АС приведена в приложении В. 
 
2.3 техничск Функциональная контрль схема автоматизации  мен
Функциональная схема avrl автоматизации качеств представляет собой боле технический 
документ, в котором разботк пределена большая функционально–блочная структура  провдятс отдельных 
узлов тольк автоматического цифровй регулирования технологического позвляюща роцесса. На 
функциональной схеме в очищенг виде техничск условных изображений струка показаны все системы 
predl автоматического помщи контроля, регулирования, процесв дистанционного управления, 
сигнализации факельный разрабатываемой документаци системы. Также расходме на ней, при помощи линий 
пермщни функциональной расчитывея связи, отображены выходнй каналы взаимодействия между также элементами постуающих
систем управления экраные. 
Разработка функциональной канл схемы темпрау автоматизации ТП позволяет решния ешить 
задачи: 
– задачу оснвая получения литог первичной информации наилучшй о состоянии ТП и 
оборудования; 
– канл задачу выходнй непосредственного воздействия на ТП для таблиц управления им и 
стабилизации технологических находится параметров kobld процесса; 
– задачу техничск контроля и регистрации исполнтеьы ехнологических агресивны параметров процессов 
и давления состояния технологического оборудования. 
неравомй Функциональная операт схема автоматизации соглан выполнена согласно ситему ребованиям доплнитеьй, 
ГОСТ 21.408–13 и заполнеи риведена в приложении Г. На схеме объем выделены прибоы каналы 
измерения расходме (1,2,3,8,11,12) и каналы должн управления modbus (4-5, 6-7, 9-10. ситем Контуры 4-5 и 9-
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10 реализуют автоматическую нейтральы стабилизацию объем уровней в первом индвуальой и втором 
отсеках сборм епаратора категори. Контур 6-7 реализует гост автоматическое поддержание 
давления в также выходном ситемах трубопроводе газа нейтральы на факел. 
 
 2.4 Разработка специфкай хемы  завершных информационных потоков БПГ. 
усиле Схема информационных потоков, конструци оторая выходнй приведена в приложении диапзон Д, 
включает в себя три категори уровня интерфйса сбора и хранения датчиков нформации: 
– нижний уровень (усиле ровень запорнй сбора и обработки trei), 
– средний уровень (сплаво уровень случае текущего хранения), 
– двух ерхний уровень (уровень тока рхивного анлогвый и КИС хранения). 
На нижнем поми уровне представляются должны анные уровнема физических устройств 
апрт ввода/вывода. Они включают в себя регистаця данные монтажй аналоговых сигналов aum и дискретных 
сигналов, термов данные обеспчиват о вычислении и преобразовании.  
информац Средний уровень представляет номиалье собой взрыоащит буферную базу полжению данных, которая 
exiact является вручню как приемником, запрашивающим механичско данные от внешних систем, так и их 
отраслях источником отраслях. Другими словами сепарто, она выполняет роль выполняет маршрутизатора vhod
информационных потоков от строиельв истем автоматики и телемеханики к ударопчнг рафическим отраслях
экранным формам когда АРМ-приложений. На этом avrl уровне c из полученных данных 
ПЛК голвку формирует пакетные потоки голвку информации регистаця. Сигналы между рисунок контроллерами 
и между класом онтроллером отнсиель верхнего уровня и АРМ задние оператора передаются по 
протоколу siemn Ethernet часы. 
Ниже представлены следующий параметры, которые расшиеня передаются индкаця в локальную 
вычислительную trei сеть: 
– объем поступающей случае газожидкостной avrl смеси, м3/ч, 
– объем преимущства газа на выходе, м3/ч, 
– повртный уровень уровня газа в факельном струка епараторе, мм, 
– температура газожидкостной диапзоны смеси дублированем в факельном сепараторе avrl, оС, 
– давление в всасывающем результаы коллекторе гост, МПа, 
– давление в факельном цепй сепараторе, МПа, 
– скорость двигателя, м/с. 
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протклм Каждый присоедня элемент контроля типовй и управления имеет измерят свой использван идентификатор 
(ТЕГ), факельный состоящий из символьной строки. даном Структура темпрау шифра имеет предназч следующий 
вид: 
AAA_BBB_CCCC_сигналы DDDDD помщи, 
где 
1) AAA – параметр, 3 символа, шина может принимать следующие avrh значения доменых: 
– DAV – давление; 
– TEM – температура выходнй; 
– URV – уровень; 
– RAS – расход; 
– UPR – задчи управляющий операт сигнал; 
– SKR – скорость; 
2) BBB – код датчик ехнологического аппарата (или kobld объекта физческх), 3 символа: 
– TRB – трубопровод промышленх; 
– N11 – насос  Н-1/1; 
– N12 – приведны асос мен  Н-1/2; 
– K02 – регулятор лин давления К-2; 
– FSP – факельный сепаратор; 
3) vhod CCCC тендций – уточнение, не более локаьн 4 символов: 
– VHOD – выходе ходной легки трубопровод в факельный разботк сепаратор; 
– VYHD – выходной допустиме рубопровод находится из факельного сепаратора приложен; 
– VSAS – всасывающий использующе коллектор коэфицент; 
– NGNT – нагнетательный подерживат коллектор; 
– GAZ – газ; 
– GJSM – газожидкостная двойные смесь допустимые; 
– VALD – вал двигателя постуающих. 
4) DDDDD – примечание, не windos более большим 5 символов: 
– REG – регулирование;   
– двойные AVARH – верхняя аварийная сбора игнализация выбор; 
– AVARL – нижняя взрыоащит аварийная сигнализация; 
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– представлни PREDH trei – верхняя предупредительная контрле сигнализация; 
– PREDL – нижняя угол предупредительная  датчик сигнализация. 
Знак функциоалья подчеркивания _ в данном приведной редставлении промышлен является разделителем 
схема частей идентификатора. 
 
2.5 Выбор насоы редств усиле реализации БПГ 
Для реализации качеств проекта АС необходимо цифровй ыбрать виде программно-технические 
средства, высотй акже проанализировать их совместимость. 
выключая Программно-технические имется средства АС БПГ включают мен в себя: 
измерительные и повртный исполнительные явлютс устройства, контроллерное косвых борудование, а 
также системы схем игнализации другим. 
Сбором информации доплнитеьы о технологическом процессе задног анимаются доплнитеьй
измерительные устройства, а разботк исполнительные устройства преобразуют 
темпрау электрическую обеспчиват энергию в механическую усиле или иную физическую длиной величину гост для 
осуществления воздействия на ситем объект управления в соответствии индвуалья с выбранным приложен
алгоритмом управления сравнеи. Контроллерное оборудование avrl осуществляет контрле
выполнение задач позвляюща ычисления и логических операций.  
 
2.5.1 длиной Выбор голвке контроллерного оборудования задног
Для решения данной оснвая задачи алгоритмв было выбрано хранеи контроллерное оборудование 
Российского анлогвый производителя первом TREI, контроллер также TREI-5B-05 (рисунок 1). решния TREI протклм
является инжиниринговой контрлиуемй омпанией, которая в своей категори бласти позвляет составляет 
достойную задног конкуренцию таким индкаця мировым присоедня лидерам, как АВВ, Yokogawa, 




Рисунок 1 – ПЛК TREI-5B-05 
очень Устройства устройва программного управления монтажй серий TREI-5B-04 и TREI-5B-05 
индвуалья предназначены допустиме для локальных и распределенных настройки систем автоматического 
эпоксидных онтроля виде и управления технологическими схема процессами в ответственных 
системах на срок промышленных trei предприятиях с нормальным номиалье и взрывоопасным 
производством, а пищевы также возмжн для построения систем ситем противоаварийных блокировок 
и защит. 
проткл Отрасли локаьн применения контролеров результаы очень обширны: харктеис нефтепереработка цепй; 
нефтеоргсинтез; нефтеперекачивающие измертльны станции; газоперерабатывающие 
станции; факельный оммерческий рисунок учет нефти; коммерческий учет протекающи газа синхрозаця; коммерческий 
учет потребляма епла; пожарный контроль; смеи автоматическое боле пожаротушение; производство конструиве
химических и минеральных техничск удобрений качеств; микробиология и фармацевтика; 
позвляет роизводство строительных материалов; индвуальой металлургия получать; энергетика; 
коммунальная монтаж энергетика; мониторинг удобств епловых максильной сетей; водоснабжение и 
этому прочее 
Контроллер TREI-5B-05 функциоалья меет режим два исполнения: 
– ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ перстойка (О) 
– ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ (Ex) 
Вид провдятс зрывозащиты соглан – искробезопасная электрическая контрле цепь (уровень ia). 
Маркировка подключаемых взрывозащищенного жила исполнения [Exia]IIC рабоче. 
Каждый канал темпрау ввода/вывода этог – активный барьер монтаж взрывозащиты, с 
индивидуальной гальванической управления азвязкой одбрен. 
TREI-5B-05 – единственные exiact российские контроллеры, харктеис получившие сигналзця TUV 
сертификат на соответствие требованиям вропейским нормам для применения на 
точек взрывоопасных снабжеы производствах. 
Конструктивное насо исполнение выполняется на сравнительый базе курант унифицированных 
конструктивов датчик стандарта Евромеханика 19” с высотой следующий модулей объем 3U. 
Особенности контроллера битная: 
•монтаж на стандартную DIN- события рейку автомик; 
•гибкая структура автомик онтроллера; 
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•простая интеграция в конструци ачестве vald модулей расширения измерня и 
интеллектуальных УСО в системы на kobld базе внешя контроллеров TREI-5B-04; 
•количеств развитая система диагностики и контрлиуемй сервиса также; 
•полная библиотека керамичсой алгоритмов управления и степнь регулирования заку; 
•питание от +24 В; 
•возможность устройва питания от двух независимых шин (возмжн резервирование получать
питания непосредственно стандру в модулях); 
•параллельная измерят шина доплнитеьй PT-BUS, позволяющая наращивать сборм число каналов 
ввода/вывода для ситемах одулей диапзон M900; 
•большая номенклатура цепй интерфейсов связи в том базе числе кабелм: Ethernet 10/100, 
bluetoh Bluetooth, MODBUS; 
•последовательный решния обмен голвку с удаленными модулями предл УСО, с 
возможностью дублирования, операт скорость следут до 2,5 Мбод; 
•непосредственное документаци подключение каналов ввода-вывода, в том техничск исле bluetoh и 
220 АС; 
•100% гальваническая пергузкам развязка 1500 В; 
•свой поддержка полжению до 6000 физических сигналом каналов ввода-вывода; 
•температура aum окружающей развитя среды от -60 до +60 °С радный- 
Технические характеристики протекающи TREI-5B matlb-05 приведены в таблице 1.  
сепарто Таблица 1 – Технические характеристики сигналзц TREI-5B avrl-05 
Номинальное напряжение постуаю питания 24VDC 
коэфицент Допустимые также отклонения напряжения протекающи итания 16-28 VDC 
Наработка на релйны отказ управления 150 000 часов 
Уровень среды и вид взрывозащиты (при первом использовании насоы
барьеров TREI-B700) 
[Ex ia] IIC 
соглан Степень защиты оболочки выполняет IP частоный20 
Количество каналов нейтральы ввода/вывода до 6000 
может Количество базе модулей ввода/вывода:  до задног 255  
- M900 на каждую коэфицент линию находящис ST-BUSM  до 4  
- W факельный900, подключаемых к мастер-модулю по фланцевым шине двух PT-BUS до 3  
- W900, напряжеи одключаемых к интеллектуальному модулю по 
сигналзц шине также PT-BUS 
  
Flash диапзоны- диск    
- М902Е  от 32 Мб до 2 задвижк ГГб исполнтеьы  
- М911Е 4 Мб 
- M912E 256 Мб  
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- также M915E 128 Мб 
Шина ST-BUSM 
также RS доплнитеьы-485  
полный дуплекс прибоы/ полудуплекс/ 
полудуплекс с битная дублированием настройки
Продолжение таблицы 1 
датчик Скорость обмена по шине рабочий ST-BUSM регулиован, кбит/с 
2,4/ 9,6/ 19,2/ этому 115/  
250/ нескольих 625/ находится 1250/ 2500 
значеи Максимальная длина шины этом ST-BUSM управления без повторителей, м 1200 ngt
Индикация входов/выходов по качеств аждому операт каналу есть 
установкх Встроенные энергонезависимые часы алгоритмы еального клас времени 
(RTC номиалье) 
есть 
Каналы постуающих вязи  уголквая с внешними устройствами этом RS-232, RS-485, Ethernet, 
этог Конструктивное измертльны исполнение 
монтаж нейтральы на стандартную  
DIN-рейку 
могут Электрическая ситем прочность изоляции представлни относительно    
цепей питания, В:    
- для могут цепей качеств каналов ввода/вывода дистанцог  до 1500  
- для цепей шин отраслях ST-BUSM  управления и RS-485, не менее явлетс 1000 
Напряжение питания, В    
- очень оминальное случае  24  
- допустимое отклонение процеса от 16 до 28 
Наработка на отказ, факельный часов взрыопаснх, не менее 150 000 
Степень сбор защиты оболочки (по ГОСТ оперативн 14254) выходнй IP20 
Рабочий рисунок диапазон температуры трансмие окружающего предлы воздуха, °C    
- типовой  от 0 до 60  
- единог пционально от -60 до 60 
 
Модуль M941A (управлени исунок сбор 2) предназначен для обмена датчик данными по HART 
выходнй протоколу первом с приборами низовой темпрауы втоматики (преобразователями информации, 
также датчиками vsa, исполнительными устройствами даном и т.п.) и для аналогового ввода 
внешим тока уровнем 4-20 мА. 
 
Рисунок 2 – уровнема Модуль M941A 
Модуль M941A обеспечивает канл ввод взрыоащит сигнала 4-20 имется мА по 2-х проводной 
линии от доплнитеьы окового соглан датчика (активного или пострения ассивного), а также 
двунаправленный сотвеи цифровой ударопчнг обмен данными уровнем по той же линии в соответствии со 
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управлени спецификацией индкаця HART. Модуль голвку позволяет подключать интеллектуальные 
специальног датчики взрыоащит и исполнительные устройства потреблямый с HART протоколом в парлеьня стандарте настройки Bell-
202, а предл также датчики, использующие kobld токовую процеса петлю 4-20 явлютс мА и не 
поддерживающие HART диапзоны ротокол номиалье. 
Фактически, датчики с управления HART можно устанавливать напряжеи вместо находится аналоговых 
и использовать прибоы все преимущества цифрового фланцевым обмена частоный в уже существующих 
аналоговых также системах. 
Модуль M941A позволяет типовй роизводить даных удаленную диагностику угол и 
настройку устройств с осущетвлния HART приведна протоколом. Это особенно долгвремн удобно в зимний 
период даные времени интерфйса, когда датчики проткл расположены в труднодоступных анлогв местах соглан, на 
больших расстояниях присоедня руг от друга, а также в техничск условиях насоы вредных и опасных харктеис
производств. 
Модуль прибоа меет курант возможность подключения к техничск одной линии нескольких 
контрля HART внешим устройств, что позволяет измертльны сократить расходы на сотавляе кабельную потребляма продукцию, 
установку, modbus наладку и на текущее техническое сигналзц обслуживание корпусм. 
Протокол HART часы удобен при работе с exiact многопараметрическими trei
приборами (например, приведной асходомерами), т.к. позволяет получать качеств информацию aum от 
одного HART простйил датчика о нескольких представлни еременных часов процесса (параметров) по 
доплнитеьй дной паре проводов. контрлиуемй Непрерывная проткл самодиагностика датчиков индвуалья с HART 
обеспечивает длиной высокую регулиован надежность оборудования техничск благодаря тому, что 
информация о соглан остоянии серв HART датчика прокладывться передается в каждом процес ообщении верхний. 
Технические характеристики дублированем одуля приведены в таблице 2 
trei Таблица регулятоа 2 – Технические характеристики прибоы модуля M941A 
Количество конструиве аналов сотвеи 16 
Диапазон входного клас игнала, мА от 4 до 20 
Пределы допускаемой удобен погрешности задног:    
- основной приведенной нефти, %  ±0,1  
- дополнительной соглан приведенной напряжеи температурной, %/10 °C ±0,1 
опция Адресация модуля 8 битная 
Тип эпоксидных внешнего заполнеи интерфейса ST-BUSM  также
Напряжение питания этому одуля таблиц, В номинальное допустимое 
диск отклонение 
24 от 16 до 28 
Индикация по каждому пострения каналу пострения
Электрическая прочность текущ изоляции цепей bluetoh ST-BUSM информац относительно двух 1000 
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цепей питания, В, не менее 
Электрическая прочность качеств изоляции совкупнти цепей каналов анлогвый аналогового ввода 
таблице относительно нескольих цепей питания, В, не благодря менее 
1000 
Потребляемая сигналзц мощность значеия, Вт, не более 1,8 
Габаритные большая размеры модуля, мм 188мен х128х парметов61 
 
 
2.5.2 Выбор устройств корпусм измерения 
В ходе технологического давления процесса облчки в соответствии с ТЗ предпочтение полученым
отдается интеллектуальным также датчикам голвке с унифицированным токовым прибоы сигналом 
4-20 мА и обменом шина данными fieldbus в соответствии со спецификацией допустиме HART, при этом 
также подбор непрывая необходимо вести для promas агрессивных сред, со взрывозащищенным 
оснве корпусом ситем и искробезопасными цепями специфкай.  
2.5.2.1 Датчики рисунок давления выходнй
Для выбора датчиков углеводрных авления был проведен сравнительный режим анализ лин
следующих датчиков выходнй: 
– DMD 331-A-S-LX/HX; 
– АИР-10SH; 
– даных ЭЛЕМЕР-АИР promas-30; 
– Курант ДД; 
Результаты проткл риведены в таблице 3 
Таблица 3 – процеса Сравнение блока датчиков давления также




получать Курант ДД 








Диапазоны текущ пределов усиле
измерений 
0–25 МПа 0–60датчик МПа 0–60МПа 0–25 МПа 
специфкай Предел очень допускаемой 
погрешности promas
0,075% 0,1% 0,1% 0,15% 
доменых Перестройка рисунке
диапазонов измерений 
использующе 1:120 1:40 1:60 - 






4–20 мА; 20–4 
мА; 0–5 мА; 5–0 
мА; электричсая 0–20 мА; 
Взрывозащищенность Ex0ExiaIICT4 / 
1конструиве ExdIICT объем6 






выходнй кружающей  форм среды 
-40 +100 °С -40 +85 -20 +70 -30 +50 °схемы С 
Степень защиты от 
выходнй пыли текущго и воды 
IP 68 IP агресивны65 / IP67 IP54 дистанцог IP  выполняет54, IP55, IP65, 
прибоы IP66 
Из выбранных датчиков нам не жила подходит постяна «Курант ДД» т.к., он не 
поддерживает ниже протокол HART. Из задние оставшихся голвке трех наилучший индкаця вариант это 
DMD 331-A-S-GX/AX (Рисунок 3). уровнем Потому kobld, что многофункциональный 
высокоточный управления интеллектуальный датчик другим збыточного/абсолютного  функциоальй давления 
DMD 331-A-S-GX/AX напряжеи удовлетворяет самым строгим явлетс ребованиям уголквая современной 
промышленности выполняет. Использование емкостного специфкай чувствительного поми элемента 
определяет задчи устойчивость к перегрузкам и стабильность в рисунок течении фиксаця длительного 
периода доплнитеьая времени. Датчик задчу отличается уголквая большим давлением объем перегрузки. 
Применение в чувствительных верхний элементах тока мембран из специализированных  форма
сплавов позволяет проткл использовать сигналзц датчик для измерения promas давления 
высокоагрессивных сред. длиной Метрологические vsa характеристики, удобство trei
использования и дополнительные постуающих возможности регулиованя обусловлены применением 
оснвая овременной элементной базы. ситем Датчик обеспчиват обладает отличным управления соотношением 
цена/качество. 
  
часов Рисунок насо 3 – Датчик давления оснве DMD331-A-S-GX/AX 
Преимущества и особенности мен датчиков высотй давления DMD331-A-S-GX/AX пермщни
– Возможность перенастройки алгоритмы диапазона ситем до 1:120 
– Основная блока погрешность 0.075% ДИ 
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– Дополнительная задчу погрешность устройва, вызванная изменением монтажй температуры 
измеряемой осбенти реды анлогв: 0.04% ДИ / 10°C 
– simplght Дополнительная погрешность, вызванная хранеи зменением двух напряжения 
питания следут: менее 0.005% ДИ / В 
– также Самодиагностика качеств
– Долговременная стабильность: также 0.15% ДИ / 5 лет 
– Встроенный PID-контроллер, сигналзц окальное лин конфигурирование 
– Независимая контрля установка нуля и нескольих диапазона очень, установка их локально и 
управления даленно 
– Соответствие требованиям темпрауой электромагнитной схем совместимости 
– Взрывозащищенное находится исполнение: искробезопасная выполняет электрическая сигналы цепь 
и взрывонепроницаемая средний оболочка (0ExiaIICT4 / 1ExdIICT6) 
– лин Поворотный находится корпус и дисплей выходнй, прочная виброустойчивая фланцево конструкция уровнема. 
На рисунке 4 показана находящис хема включения датчика дистанцог авления c DMD331-A-
S-GX/AX 
 
Рисунок одбрен 4 – Схема включения значеи DMD331-A-S-GX/AX поми
 
2.5.2.2 Датчик пергузкам температуры 
Для измерения температуры оперативн ассмотрены точек следующие датчики углеводрных: 
– Rosemount 3144P; 
– управления KOBOLD постяным TWL-R-Exia; 
– РОСА-10; 
– измертльны KOBOLD TDA. 
Результаты сравнения запорнй анесены сигналы в таблицу 4. 
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 4 – Сравнительный анализ очень датчиков релйны температуры 
Критерии ngt выбора Rosemount 
3144P 
давления KOBOLD  управления
TWL-R-Exia 
РОСА информац-10 KOBOLD TDA 












Диапазон промышленх измеряемых 
температур 
–50...+200  -80 явлетс +600 тольк -40 +110 °С -50 +125 
Предел также допускаемой 
погрешности 
0,1% соти 0,25% потребляма 0,1% 0,1% 




4–20мА  4–20мА hart
Взрывозащищенность Ex (ExiaCT6 
X), Ехd 
(1trei ЕxdIICT опциналь6) 
Exd ExiaCT6  - 
Срок реализц службы 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 
Степень защиты от 
ситему пыли встроеным и воды 
IP67 IP68 IP54 - 
Для измерения пострения температуры был выбран взрыопаснх термометр прокладывться сопротивления по 
DIN стандарту с другим защитой от воспламенения   KOBOLD TWL-R-fieldbus Exia этог (рисунок 
5), т.к. по ТЗ удовлетворяет явлетс степени защиты, фланцево имеется рабочий протокол HART, этог высокий 
класс точности. 
  
мас Рисунок контрль 5 – TWL-R-Exia 
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Термометры преимущства сопротивления производства возмжнсть KOBOLD очищенг состоят из 
ударопрочного таблице установочного фитинга, выполненного из датчик нержавеющей голвку стали и 
имеющего допустимые резьбовое, фланцевое или категори приварное насоы присоединение, а также из 
развитя соединительной головки из литого сборм алюминия установкх и сменного измерительного часы
элемента. Смену получения змерительного парметов элемента можно сравнеи осуществлять, не выключая 
устройства, так как усиле термокарман сигналы остается в устройстве прибоы и изолирует процесс. 
харктеис Приборы совкупнти оснащены защитой от simplght воспламенения Exd и, соответственно, могут 
aum использоваться протекающи в достаточно суровых боле условиях. Температурный единог атчик выходнй Рт.100, 
соответствующий установкх тандарту IEC 751, категории А или В, соответственно, 
заполнеи вмонтирован условиях в измерительную вставку другим. По пожеланию клиента индвуальой температурный часы
датчик может возмжн быть изготовлен в двух-, нижем трех анлогвый- и четырехпроводном исполнении получать. 
Данные датчики рисунке могут возмжн быть исполнены и как потреблямый ростые, и как двойные 
термометры алгоритмы сопротивления удобств. Исключением является сети четырехпроводной 
термометр рисунке опротивления термов, который возможен релйны только в простом исполнении 
прибоы ввиду условиях нехватки места kobld. Опционально термометры обрудвания сопротивления здесь могут быть 
exiact снабжены датчиком, вмонтированным в обеспчнию головку установкх термометра. В этом максильной случае 
заказчик также может также выбрать стандартный эпоксидных атчик (4-20 мА выходной нижем сигнал отнсиель) с 
протоколом HART гост", а также с протоколом количеств PROFIBUS hart* или протоколом 
Fieldbus. выбор Помимо термометров сопротивления, датчик соответствующих часто стандарту 
DIN, возможно фланцевым изготовление на заказ имется ермометров вязкость с указанной заказчиком 
рисунок глубиной погружения, присоединительной использван головкой сотвеи, процессными 
присоединениями сигналзця, классом допуска, устройв ыполненных взрыопаснх из выбранных заказчиком 
литог материалов 
Технические характеристики также KOBOLD косвых TWL-R-Exia приведены курант в 
таблице 5. 




 температурозависимыйизмерительный  алгоритмы резистор 
Диапазон уровнема измерения ngt:  80...+600°С 
Датчик:  Pt 100 - отнсиель простойили двойной датчик (1взрыоащит хРt100или2хРt контрля100) 





exdict -40. ..+150 °Сс керамической даной клеммной тольк базой-40...+85 "С(с динамческо
преобразователем) 
Продолжение промышленх таблицы косвых 5 
Рабочее давление:  в протклм завис, от термокармана 
Соединительная 
trei головка насоы:  
форма В с цепью возмжн
Материалы: 
Датчик:  настройки ерж.сталь напорые 1.4571(за исключением: горизнтальм TWL-D) 
Термокарман: 
нерж.сталь 1.4571(получать за схем исключением: TWL-D)с приведна монтажной 
резьбой, позвляет фланцемили функциоальй приварным рукавом 
гост Колено трубки:  нерж.сталь 1.4571(свой за миналья исключением: TWL-D измерят) 
Соединительная 
головка:  
измерня окрашенный жила алюминий 
Клеммная даном база:  керамика (без диапзон трансмиттера протклм) 
Процессное присоед здесь:  
G 1/2 внешняя резьба,G1 осущетвлния нешний длиной фланец DN 25 приварной 
информац укав 0 24 п7 
Электр, присоед:  2-,3-трансмие ли клас 4-проводной 
Выход факельный:  значение сопротивления 
тольк Защита документаци:  соединительная головка IP 65 выбор датчик IP 68 
Одобрено АТЕХ:  1 GD kobld ExiaТрансмиттер регулиованя, вмонтированный в головку другим
Выход:  4-20 мА взрыопаснх налоговый  алгоритмы выход 
Коммуникация:  отказ протокол HART®, протоколPROFIBUS®/ развитя протокол степнь Fieldbus 
Мин. измер могут. диапазон: 
стандартный сигналзця трансмиттер взрыоащит 25 °Ктрансмиттерс протоколом 
ситему HART® 10 °К Трансмиттер с протоколами 
скорть PROFIBUS®/Fieldbus  таблице 5 °К 
Напряжение питания fieldbus:  
8-30 ВпоСТ.т.для темпрауой стандартноготрансмиттера kobld и трансмиттерас 
протоколом пармето HART®9-30 Впост.т. для трансмиттерас 
выходнй протоколами avrl Profibus®/Fieldbus 
 
Термометры проткл сопротивления с датчиками, скорть вмонтированными приведной в головку 
термометра, сотвеи собенно эффективны, если тока необходимо специальног передать непрерывный мен
измерительный сигнал на техничск длительное дублированем расстояние. Датчик, наилучшй герметизированный 
эпоксидной смолой, материл асположен соглан непосредственно в соединительной объем головке и 
передает пэтф 4-20 представля мА линейный температурный схемы игнал. Датчик, вмонтированный в 
конструци головку напряжеи термометра, доступен потреблямый со стандартными системами керамичсой оммуникации максильня, 
такими как протокол датчик HART®, а также протоколы vyhd PROFIBUS темпрау® или Fieldbus. 
Термометры выходе сопротивления с резьбовым, харктеис фланцевым представлни или приварным 
присоединением trei предназначены для измерения температуры протклм жидких показн, твердых 
и газообразных котрая сред. Водонепроницаемость синхрозаця данных точек приборов позволяет 
уровнема спешно использовать их в условиях случае избыточного возмжнсть и давления и в вакууме насо. 
Данные приборы измерня предназначены постуаю для применения в системах 
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протекающи ондиционирования, охлаждения, в нагревательных коэфицент системах степнь, строительстве 
печей представлн, приборостроении и машиностроении, а насоы также контрле во многих других вода траслях 
промышленности. Приборы сотвеи могут физческх успешно использоваться ударопчнг в неблагоприятных 
условиях, так как они доплнитеьй снабжены выбор защитой от воспламенения Exd. 
струка 2.5.2.3 Выбор расходомера 
В верхний качестве этому расходомеров были доплнитеьы выбраны расходомеры имет KOBOLD получения TME–
R, Promass 80/83 E, устройва МИР-01, TRICOR предназначенные для каждую измерения gjsm расхода 
жидкости частоный, газа, пара в сепарто истемах обрудвания автоматического, регулирования и усиле правления 
технологическими процессами в текущ различных условиях отраслях промышленности aum. 
В таблице 6 приведены подерживат сравнительные высотй характеристики расходомеров. 











измерений давлени расхода, не 
более 
±0,5% ±0,75% оснвая ±0,5% точек ±0,1% 
Выходной уровнема сигнал 4…20мА/ 
HART 
4…20очищенг мА часто 4…20мА/HART 4…20мА/HART predl
Протоколы связи с 





явлютс Modbus промышленх HART, Modbus отказ HART, Modbus 
коэфицент Средняя сигналы наработка на 
отказ 
виде 150000 часов 150000 
нефти часов токвый
140000 часов должн 140000 часов 
имет Межповерочный часов
интервал 
4 года 4 фланцевым года 4 года 4 года 
Из голвку таблицы допустиме 6 видно, что для измерения постуающих расхода будем также использовать степнь




Рисунок 6 – расчитывея Кориолисовый предназч расходомер TRICOR струка
Кориолисовые расходомеры постуающих ерии фиксаця TRICOR предназначены для 
техничск змерений массового расхода представлни азличных индвуалья жидкостей. Особенно потребляма хорошо 
расходомер vald подходит напряжеи для измерений расхода курант лаков, химических жидкостей, 
поми горючих датчик веществ, эпоксидных длитеьно компонентов, а также для импульсов агрессивных протклы и 
загрязненных сред. 
события Особенности 
• Высокая точность c измерений экраные расхода: ±0,1% насоы
• Измерение массового уровнема асхода часов, а также объемного темпрау асхода, 
плотности и температуры 
• качеств Применяется регулиованя для любых жидкостей темпрау: 
  - пищевые продукты: протклм айонез контрль, шоколад, напитки 
  - текущ нефтепродукты: нефть, бензины, проткл мазут импульсов, смолы 
  - лаки exiact, клеи, краски, выбор синтетические нижем смолы 
  - агрессивные и голвке загрязненные жидкости 
• Хорошо легки промывается прибоа и стерилизуется 
• Индивидуальная  также калибровка по 5 контрольным доплнитеьая очкам полженим с 
протоколированием 
• HART-долгвремная протокол (опция), Foundation также Fieldbus гост (опция) 
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• Программное пергузкам обеспечение дистанционного техничск управления решния
для Windows XP и Vista 
• задчу Рабочая среда: температура до 200 °С, задчи авление сигналы до 100 бар 
(по заказу до 350 бар длиной) 
• Улучшенный пользовательский радный интерфейс объектв
Расходомеры этого пергузкам типа измеряют одновременно должны расход случае массы, расход уровнем
объема, температуру и степнь лотность операт. 
Благодаря конструкции без «пермщни ертвых» зон, расходомер хорошо 
каждую промывается выходнй и стерилизуется. TRICOR оснвая расходомеры не содержат контрль подвижных рисунок
частей и поэтому качеств хорошо работают с загрязненными лин средами расшиеня. В зависимости от 
задач развитя, расходомеры могут также поставляться постуаю в виде компактной гост версии с 
установленным или выносным сравнеи электронным длиной блоком с кабелем факельный длиной до 30 м. 
 Для компактной могут версии проведн имеется выносной техничск дисплей (TRD 8001), 
выбор который насо может применяться устройва с кабелем длинной до алгоритмв 1000 двойные метров. 
 
2.5.2.4 должен Выбор уровнемера 
Для решения кабелм данной смолы задачи был выбран оснве отечественный уровнемер 
задног ТИТАН-270У напряжеи (рисунок 7). Уровнемер давления ультразвуковой ТИТАН-270У — это 
компактный алгоритмы змерительный vyhd прибор, состоящей монтажй из двух основных уровень частей разботк – 
уровнемера (блока) и битная модуля вывода изображения ( косвых дисплея насо). 
Электроакустический преобразователь очень уровнемера излучает углеводрных льтразвуковые  монтажй
импульсы, которые использующе распространяются в направлении к поверхности. 
углеводрных Отраженная случае акустическая волна помщи принимается преобразователем и гост далее ngt
обрабатывается измерительным средтва модулем. Здесь блок текущ интеллектуального большая
анализа проводит стандру фильтрование сигналов от устройв помех сотавляе, сопоставление очищенного 
регулиованя принятого сигнала с картой приведны ложных контрль отражений (например сигналы, от мешалок, 
лестниц, результаы ебер позвляюща жесткости) и последующий приложен выбор требуемого отражения (vista эха узла). 
Исходя из продолжительности измерят распространения импульсов к себя поверхности нефти и 
обратно и из измерения имется емпературы в резервуаре, рассчитывается predl актуальное ударопчнг
расстояние до поверхности стандру уровня. В соответствии с условиях значением здесь уровнем 
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устанавливается ток на факельный выходе уровнемера от 4 до 20 мА, также выходнй передаваемый текущ
по HART-протоколу голвку или по сети RS-485 с сотвеи протоколом курант Modbus RTU. 
Измеренное выключая значение уровня отображается на контуры дисплее косвых уровнемера. 
  
Рисунок вода 7 – уровнемер ТИТАН-270У 
неподвижг Технические достачн характеристики уровнемера пермщни ТИТАН-270У представлены в 
таблице 7 
голвку Таблица динамческо 7 – Технические характеристики часто ТИТАН-270У 
Диапазон голвке измерений нескольих уровня 0,5 – 20 м 
Выходной хранеи сигнал 4…20 мA, HART-диапзон ротокол большая
RS-485 / Modbus ситем RTU 
Предел допускаемой текущ основной струка приведенной 
погрешности рабоче измерений 
±0,15 % 
Температура курант окружающего  решния воздуха от –40 до +70 °C 
Регулирование алгоритм чувствительности измерения 3 боле степени форма (LOW — MEDIUM — смолы HIGH) 
Механическое соединение электричсая езьбовое легки соединение G1''/фланец  форма из 
алюминиевого сплава 
алгоритмв Потребляемый количеств ток, не более, мА 20 
Средний гост рок службы, лет 12 лет 
Степень диск защиты алгоритм корпуса IP достачн67 
Маркировка взрывозащиты 0использван ExiaIIC(T5/T6)X шина, 1ExibIIC(T5/T6)X, 
1ExdIIC(T5/T6)X  







2.5.2.5 удобен Выбор выбор датчика–сигнализатора уровня доплнитеьй
Для сигнализации достижения следут предельного доплнитеьая уровня жидкости обеспчнию выберем 
датчик-сигнализатор уровня. приведной Рассмотрим длитеьно такие сигнализаторы должен как: РИЗУР-900, 
OPTISWITCH возмжнсть 5300 темпрауой
Приведем технические датчик характеристики выбранных датчиков-
сигнализатора bluetoh уровня сбор в таблице 8. 
Таблица осущетвлния 8 – сравнение характеристик события датчиков протклм
Технические характеристики потреблямый РИЗУР-900 OPTISWITCH 5300 
условиях Температура сбора -196 до +500°C avrl -196…+450°C 
Давление сигналзторы контролируемой  отнсиель  среды давление до 6,16, 25, 
35, 45материл МПа 
1 до +160 бар 
 
Для сигнализации вода уровня trei будем использовать осбенти отечественный датчик-
сигнализатор задног уровня сотавляе жидкости РИЗУР-900( сплаво рисунок 8). 
  
Рисунок 8 – РИЗУР-900 
пожеланию Сигнализатор ситем уровня ультразвуковой постяна РИЗУР-900 предназначен для 
доплнитеьй контроля также уровня жидкости в облчки ткрытых или закрытых, в том числе, 
задчу находящихся двойные под давлением емкостях объем в технологических установках 
приложен ромышленных сплаво объектов химической, настройки ефтехимической, медицинской, 
пищевой и ударопчнг ругих находится отраслях промышленности также. Также может ниже спользоваться simplght в 
качестве индикатора управляющий наличия (отсутствия) жидкости в exia контролируемом гальвническя объеме 
на заранее kobld заданной высоте выбор емкости загрянеыми. Контролируемые жидкости: нескольих ефть и ее 
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легкие фракции, c вода протклы и любые другие индкаця среды, не формирующие харктеис отложения мен на 
материале чувствительного ситем элемента и не разрушающие его. 
Технические рабочий характеристики строиельв РИЗУР-900 приведены подключаемых в таблице 9 
Таблица 9 – также Технические возмжн характеристики РИЗУР-900 
прокладывться Температура контролируемой среды, обрудвания -196 постяным - +500 °С 
Давление также контролируемой  среды даной авление горизнтальм до 6,16, 25, 35, 45МПа 
Вязкость до 10 Пас 
техничск Количество точек срабатывания До 8 стандру очек сигналзц
Время срабатывания датчик
от 0,1  до 10 сек (согласовывается при 
заказе) 
trei Напряжение ниже питания, постоянный ток, В осущетвлния 12-32 (по заказу возможно находится ное gjsm) 
Потребляемый ток, не более парлеьня, мА 20 
Средний срок hart службы локаьн, лет 12 лет 
Выходной сигнал процес 4…20 мA, HART-протокол 
matlb Температура сигналзц окружающей среды высоктчнй, °С -60 - +75  (-70 - степнь +75  свой с термочехлом ) 
Степень техничск защиты корпуса IP67 
управления Маркировка доплнитеьая взрывозащиты 
0ExiaIIC(T5/T6)X представлн, 1ExibIIC(T5/T6)X, 
1ExdIIC(T5/T6)X или без 
задчи взрывозащиты подерживат
Ориентация прибора в доменых пространстве при монтаже 
на объекте 
длитеьно произвольная алгоритм
Материал сигнализатора даном контактируемый с 
контролируемой объектв средой  объектв
12Х18Н10Т (по заказу находится возможно иное) 
Количество темпрауой кабельных измерня вводов 1 или 2 (определяется перстойка при заказе) 
 
 
2.6.3 Выбор этог исполнительных сборм еханизмов 
2.6.3.1 котрый Выбор регулирующего клапана 
В промышлен данном значеия разделе необходимо корпусм выбрать устройство давления реализующее имется
управляющее воздействие со операт стороны регулятора на объект представля управления даной путем 
механического также перемещения регулирующего преимущства органа promas. В качестве регулирующих 
задвижк лапанов были рассмотрены ЭМИ когда 493725, пэтф Auma Matic рисунок, RV111. 
В качестве регулирующего контрлиуемй лапана управления будет использоваться кподключаемых апан 
регулирующий газовый со благодря встроенным предл приводом ЭМИ 493725 ситем (рис. 9), т.к. 





Рисунок 9 – специальног регулирующий bluetoh клапан ЭМИ 493725 курант
Технические характеристики следующий анного дублированем клапана приведены в другим таблице 10 
Таблица 10 – технические выходнй арактеристики сотавляе ЭМИ 493725 
Основная пергузкам рабочая среда фланцево ГОСТ exia 5542 природный газ 
Тип контрле присоединения фланцевое 
Тип конструкции также поворотно-золотниковый  здесь прямоточный 
Нерегулируемый  полученым пропуск среды, не 
алгоритм более управлени
1% 
Электромеханизм МЭОФ-100/25-0,25 99К 
пожеланию Усилие на рукоятке ручного сети привода c, Н 100-250 
Полный контрле угол поворота, задчу град монтаж. 90° 
Потребляемое напряжение доплнитеьы 220/380 В, 50-60 Гц 
Потребляемая датчик мощность trei, Вт, не более 250 
Степень управления защиты по ГОСТ сбор 14254 другим IP-54 
Механизм очищенг МЭОФ имеет взрывобезопасный приведны уровень  получать взрывозащиты, вид взрывозащиты сертифка
"взрывонепроницаемая оболочка", давления маркировку парметов взрывозащиты 1ExdIIBT4 и насо может 
применяться во взрывоопасных modbus зонах оснвая согласно ГОСТ категори Р 51330.9 и ГОСТ управления 51330.13 котрый и другим 
нормативно-техническим предназч окументам, определяющим применимость простйил электрооборудования  гост
во взрывоопасных зонах техничск, где возможно образование hart взрывоопасных релйны смесей категории IIА и 
IIВ исполнея групп Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 согласно ГОСТ Р цифровй 51330.5. находящис
Максимальная температура hart рабочей 
среды, °С (К) 
для уровнем глеводородных потребляма газов ГОСТ датчиков 5542 - плюс 60 
(333)  
для специальног коксовых возмжн и доменных газов частоный - плюс 100 (273) 
 тольк Минимальная темпрау температура рабочей 
протекающи среды, °С (К) 
для углеводородных газов другим ГОСТ подключаемых 5542 - минус siemn 60 
(213)  




Клапан устанавливается в документаци горизонтальном благодря положении и может ударопчнг
управляться как автоматически и расчитывея дистанционно себя в соответствии с командными 
hart сигналами управляющих устройств, узла регулирующих hart расход газообразного очень
топлива, так и вручную - неподвижг епосредственно пожеланию с исполнительного механизма.  
 
2.6 доплнитеьая Разработка схемы внешних литог проводок динамческо
Схема внешней использующе проводки приведена в диск приложении импульсов Е. Датчики 
температуры управляющий меет встроенный преобразователь возмжнсть игнала измерят термосопротивления в 
унифицированный класом токовый сигнал представля 4-20 задчу мА. У расходомера сигнал 
парлеьня реобразуется в унифицированный токовый осущетвлния игнал разботк 4-20 мА. Датчик базе давления 
преобразует показн сигнал нефти с сенсора на базе термов мкостной ячейки в унифицированный 
давления токовый aum сигнал 4-20 задние мА.  
В качестве кабеля объем выбран битная КВВГнг. Кабель уровень КВВГНГ- представляет собой 
выходнй конструкцию modbus из медных жил, заключенных класом в изоляцию, а также в сепарто болочку решния из 
пластика. Электротехнический предназч контрольный кабель КВВГ windos предназначен представлн для 
присоединения к электроаппаратуре управления, электроприборам. Конструкция сотвеи кабеля выполняет
состоит из следующих сигналзторы частей: жила (мягкая отраслях медная взрыопаснх проволока), изоляция голвку (ПВХ 
пластикат), представлни оясная сигналом изоляция (лента коэфицент ПЭТФ пленки), оболочка (срок ПВХ задвижк пластикат 
пониженной нейтральы горючести). Кабели vyhd КВВГнг курант предназначены для неподвижного 
постуающих рисоединения к электрическим приборам, монтажй ппаратам exdict, сборкам зажимов цепй
электрических распределительных загрянеыми устройств объектв с номинальным переменным 
проткл напряжением до 660В частоты до 100фланцево Гц диск или постоянным напряжением exia до 
1000В. 
При прокладке явлетс кабелей внешя систем автоматизации единог следует соблюдать 
требования прибоы главы модуль 2.3. «Кабельные линии насо напряжением до 220 кВ» ПУЭ и 
дополнительные операт равила modbus разделения цепей: 
− неравомй цепи сигналов управления и долгвремн сигнализации регулятоа напряжением 220 В 




− аналоговые полжению сигналы алгоритмы должны передаваться цепй с помощью 
экранированных экраные абелей modbus раздельно от цепей подключаемых сигналов управления и 
сигнализации; 
− trico сигналы доплнитеьая последовательной передачи сигналы данных (интерфейсные 
фланцево соединения обмен); 
− сигналы управления и регулято контроля для взаиморезервируемых 
механизмов, специальног устройств предлы должны передаваться подключаемых в разных кабелях; 
− нейтральы цепи тока отдельных шлейфов modbus пожарной сигнализации должны 
схем прокладываться выбор в разных кабелях vhod. 
 
2.7 Выбор алгоритмов литог управления когда АС БС 
В автоматизированной системе на средтва азных уровнях управления 
modbus используются использван различные алгоритмы шина: 
– алгоритмы пуска (большим запуска другим)/ останова технологического измерня оборудования 
(релейные пусковые жила схемы требованиям) (реализуются на ПЛК и SCADA-форме форма), 
– релейные или ПИД - алгоритмы должен автоматического проткл регулирования 
технологическими отраженя параметрами технологического оборудования (мен управление даные
положением рабочего агресивны органа, регулирование vsa давления электричсая, и т. п.) (реализуются на 
ПЛК), 
– темпрауой лгоритмы управления сбором разботк измерительных газожидкстня сигналов (алгоритмы совкупнти в 
виде универсальных промышлен огически себя завершенных программных индвуальой блоков, 
помещаемых в ППЗУ агресивны контроллеров возмжнсть) (реализуются на ПЛК управления), 
– алгоритмы автоматической темпрау защиты измерят (ПАЗ) (реализуются на обрудвания ПЛК), 
– алгоритмы централизованного задчи управления протклм АС (реализуются на ПЛК и 
SCADA-форме снабжеы) и др. 
В данной ВКР разработаны конструиве ледующие predh алгоритмы АС: 
– алгоритм позвляюща сбора данных измерений, 




2.7.1 имется Алгоритм расходме сбора данных усиле змерений 
В качестве канала голвку измерения пэтф выберем канал проткл измерения температуры в 
голвку сепараторе дистанцог. Для этого канала bluetoh разработаем алгоритм сбора регулиованя данных котрый. Алгоритм 
сбора котрый данных с канала управлени змерения vista температуры в сепараторе подключени редставлен в 
приложении Ж. 
 
2.7.2 Алгоритм радный втоматического уровнем регулирования технологическим приведна
параметром 
В качестве сигналзця лгоритма возмжн регулирования будем индвуалья спользовать алгоритм ПИД 
регулирования, расчитывея который протклм позволяет обеспечить рисунок хорошее качество 
контуры егулирования сбор, достаточно малое количеств ремя выхода на режим и процеса невысокую котрая
чувствительность к внешним возмжнсть возмущениям. ПИД - регулятор монтаж используется  vald в 
системах автоматического допустимые правления для поддержания заданного контрлиуемй значения trei
измеряемого параметра преимущства. 
ПИД - регулятор измеряет насо тклонение отнсиель стабилизируемой величины от 
стандрую заданного значения (уставки) и внешя ыдаёт алгоритмы управляющий сигнал каждую, являющийся 
суммой резисто рёх возмжнсть слагаемых, первое из радный которых пропорционально этому 
пергузкам отклонению качеств, второе пропорционально виде интегралу отклонения и развитя ретье индвуальой
пропорционально производной доплнитеьая тклонения. 
Процесс регулирования процесв давления управляющий осуществляется следующим цепй образом. 
На вход трансмие блока встроеным управления поступают siemn заданное (уставка) y*(t) и текущее управления y(t сигналом) 
значения регулируемой сигналзторы величины. Блок количеств управления рисунок вычисляет рассогласование 
напорые e(t) = y*(t) – y(t), на основе задчи которого внешя формирует управляющий индвуалья сигнал u(t), 
простйил одаваемый количеств на вход исполнительного опциналь устройства. 
Задание по давлению даных сравнивается объектв с текущим значением допустиме давления, 
полученным при другим помощи индкаця датчика давления. По потреблямый ассогласованию регулятор 
уровня использван формирует себя задание по положению доплнитеьы регулирующего органа. exia Заданное осбенти
положение сравнивается с avrh текущим, полученным от датчика прибоы оложения сигналзторы
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регулирующего органа рисунок. На основе рассогласования по возмжн положению ситем блок 
управления конструиве формирует управляющий сигнал на максильной сполнительный задчу механизм. 









+ 𝜔 = 𝑘2  ∙ 𝑓. 
должен Задвижка значеия





+ 𝑃 = 𝑘3 ∙ 𝑄. 
Так как частота алгоритмы егулируется из соотношения входного измерня тока устройва 4-20 мА и 
частоты датчик от 0 до 300 кГц, то коэффициент передачи измертльны будет kobld 15. Постоянная 
времени тока была взята из технической алгоритмв документации управления преобразователя. 
Коэффициент сравнительый передачи электропривода bluetoh обоснован токвг как отношение частоты при 
300 кГц и схема аксимальной частоты вращения 600 себя об/мин bluetoh, поэтому коэффициент большим
принят 0,002, а fieldbus постоянная ситем времени определена из смолы технической документации, 
по кривой предназч азгона расчитывея. 
На рисунке 9 предоставлена находящис структурная схема локаьне регулирования кабелм в среде 
Matlab.  
 
точек Рисунок 9 – Структурная схема алгоритмв егулирования этом
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Выбор параметров также ПИД регулятора осуществлялся автомик путем длитеьно использования 
автоматической давления астройки ПИД регулятора в среде постяным Matlab напряжеи для получения 
приемлемой техничск характеристики переходного датчик процесса исполнея. Приближенные значения 
схемы оставляют: 𝐾𝑝 = 0.0057; 𝐾𝑑 = 0.0055; 𝐾𝐼 = 0.000087 
 
 
Рисунок 10 – График avrl переходного газожидкстня процесса 
В результате exia моделирования процесса также получаем факельный время переходного 
объем процесса 12 сек. Также наблюдаем двух поддержание развитя заданного значения цепй расхода 
при возникновении avrl возмущения измерня, в виде включения токвый онтрольной линии для 
режима материл поверки подключаемых метрологических характеристик неподвижг. 
 
2.8 Экранные формы АС БПГ 
материл Управление проткл в АС блока сепарации следующий реализовано с использованием 
SCADA-серв истемы непрывая Simplight. Она предназначена фланцево для использования на 
действующих имется ехнологических этому установках в реальном анлогв ремени и требует 
использования темпрау компьютерной сепарто техники в промышленном сотавляе исполнении, 
отвечающей подключаемых жестким предлы требованиям в надежности, керамичсой тоимости и безопасности, 
также vista обеспечивает расходме возможность работы динамческо с оборудованием различных 
возмжнсть производителей цепй с использованием ОРС - технологии. этом Другими словами, 
выбранная SCADA-система не ограничивает выбор аппаратуры нижнего 
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уровня, т. к. предоставляет набор драйверов или серверов ввода/вывода. Это 
позволяет подключить к ней внешние, независимо работающие компоненты, в 
том числе разработанные отдельно программные и аппаратные модули 
сторонних производителей. 
 
2.8.1 Разработка дерева экранных форм 
Пользователь (диспетчер по обслуживанию, старший диспетчер, 
руководитель) имеет возможность осуществлять навигацию экранных форм с 
использованием кнопок прямого вызова. При старте проекта появляется экран 
авторизации пользователя, в котором предлагается ввести логин и пароль. 
После ввода логина и пароля, если же они оказываются верными, появляется 
мнемосхема основных ФС: Факельный сепаратор, входная насосная станция и 
каналы регулирования давления. Кроме того, с мнемосхемы основных объектов 
пользователь имеет прямой доступ к карте нормативных параметров 
факельного сепаратора. 
 
2.8.2 Разработка экранных форм АС БС 
АРМ оператора поддерживает работу различных групп пользователей с 
разными правами доступа к тем или иным элементам автоматизированного 
рабочего места. Для входа в приложение под соответствующим вам именем и 
паролем необходимо нажать кнопку  в левом верхнем углу 
приложения.  
В главном меню расположены индикаторы и кнопки, выполняющие 
различные функции: 
– кнопка «СПРАВКА» – вызов меню «Справка»; 
– кнопки-индикаторы «Н-1/1», «Н-1/2»,– отображение состояния 
насосных агрегатов и вызов мнемосхем насосных агрегатов; 




Вид главного меню представлен на рисунке 11. 
 
Рисунок 11 – Вид главного меню 
 
2.8.3 Область видеокадра 
Видеокадры предназначены для контроля состояния технологического 
оборудования и управления этим оборудованием. В состав видеокадров входят: 
– мнемосхемы, отображающие основную технологическую информацию; 
– всплывающие окна управления и установки режимов объектов и 
параметров; 
– табличные формы, предназначенные для отображения различной 
технологической информации, не входящей в состав мнемосхем, а также для 
реализации карт ручного ввода информации (уставок и др.). 
В области видеокадра  АРМ оператора доступны следующие мнемосхемы: 
– факельный сепаратор (Приложение З); 
– входной насос; 
На мнемосхеме «Факельный сепаратор» отображается работа следующих 
объектов и параметров: 
– измеряемые и сигнализируемые параметры; 
– измеряемые параметры трубопроводов; 
– состояние и режим работы задвижек. 
 
2.8.4 Мнемознаки 
На рисунке 12 представлен мнемознак аналогового параметра: 
 
Рисунок 12 – Мнемознак 
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 В нижней части отображается значение аналогового параметра. 
Приняты следующие цвета основной для отображения аналогового 
параметра: 
– серый цвет – параметр достоверен и в норме; 
– желтый цвет – параметр достоверен и достиг допустимого 
(максимального или минимального) значения; 
– красный цвет – параметр достоверен и достиг предельного 
(максимального или минимального) значения; 
– темно-серый цвет – параметр недостоверен; 
– коричневый цвет – параметр маскирован. 
Красный цвет основной части сопровождается миганием до тех пор, 
пока оператор не выполнит операцию квитирования, т.е. не подтвердит факт 
установки аварийного состояния аналогового параметра. 
В части верхней отображается единица измерения аналогового 
параметра. 
Мнемознак задвижка имеет следующие цветовые обозначения: 
– зеленый цвет – задвижка открыта; 
– желтый цвет – задвижка закрыта; 
– периодическая смена зеленого и желтого цветов – задвижка 
открывается/закрывается;   
– серый цвет – неопределенное состояние. 
Мнемознак факельный сепаратор показан на рисунке 13: 
 
Рисунок 13 – Мнемознак факельный сепаратор 
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Прямоугольник белого фона используется для отображения, как 
дискретных состояний, так и предельных значений аналогового параметра, и 
принимает следующий вид: 
– состояние 1  – красный цвет – предельный нижний уровень (значение 
дискретного параметра). 
– состояние 2 – желтый цвет – допустимый нижний уровень (значение 
дискретного параметра); 
– состояние 3 – зеленый цвет – норма; 
– состояние 4 – желтый цвет) – допустимый верхний уровень (значение 
дискретного параметра); 
– состояние 5 – красный цвета) – предельный верхний уровень (значение 
дискретного параметра). 
Мнемознак лампочка имеет следующие цветовые обозначения: 
– красный цвет – предельный уровень; 
– желтый цвет – допустимый уровень; 
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3. Оценка коммерческого потенциала и перспективности проведения 
научных исследований с позиции ресурсоэффективности 
3.1 Потенциальные потребители результатов исследования 
Потенциальными потребителями результатов исследования являются 
коммерческие организации, специализирующиеся в нефтегазовой отрасли, в 
частности – газодобывающие компании. Для данных предприятий 
разрабатывается модернизация АС блока подготовки газа, а именно сепаратора 
факельной системы, установки комплексной подготовки газа УКПГ. 
В таблице 11 приведены основные сегменты рынка по следующим 
критериям: размер компании-заказчика и направление деятельности. 
Таблица 11– Карта сегментирования рынка 

























Мелкая + + + - 
Средняя + + + + 
Крупная + + + + 
 
Согласно карте сегментирования, можно выбрать следующие сегменты 
рынка: разработка АСУ ТП и внедрение SCADA-систем для средних и крупных 
компаний. 
3.2 Анализ конкурентных технических решений 
Данный анализ проводится с помощью оценочной карты для сравнения 














































0,1 5 4 3 0,5 0,4 0,3 
Удобство в 
эксплуатации  
0,05 4 4 5 0,2 0,2 0,25 
Помехоустойчиво
сть 
0,05 3 5 4 0,15 0,25 0,2 
Энергоэкономичн
ость 
0,1 4 3 2 0,4 0,3 0,2 
Надежность 0,1 5 5 4 0,5 0,5 0,4 
Безопасность 0,1 4 4 4 0,4 0,4 0,4 
Потребность в 
ресурсах памяти 





0,1 5 3 5 0,5 0,3 0,5 
Экономические критерии оценки эффективности 
Конкурентоспосо
бность продукта 




0,05 2 4 3 0,1 0,2 0,15 
Цена 0,05 2 5 5 0,1 0,25 0,25 
Предполагаемый 
срок эксплуатации 
0,1 5 5 5 0,5 0,5 0,5 
Послепродажное 
обслуживание 
0,1 4 3 3 0,4 0,3 0,3 
Итого: 1 48 50 51 4 3,85 3,85 
 
 Опираясь на полученные результаты, можно сделать вывод, что 
разрабатываемая модернизация АС блока сепарации, сепаратора факельной 
системы, установки комплексной подготовки газа УКПГ является наиболее 
эффективной. Уязвимость конкурентов объясняется наличием таких причин, 
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как меньшее увеличение производительности, более низкая устойчивость и 
надежность, высокая цена и низкий срок эксплуатации. 
3.3 SWOT – анализ 
SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в 
выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их 
на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые 
стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). 
Матрица SWOT-анализа представлена в таблице 13. 




С1. Экономичность и 
энергоэффективность проекта. 
С2. Наличие опытного 
руководителя. 
С3. Более низкая стоимость.  






Сл2. Большой срок 
поставок оборудования. 
Сл3. Медленный процесс 
вывод на рынка новой 
системы. 
Возможности: 








Большой потенциал применения 
обуславливается введением 
системы управления, мало 
распространенной на 
территории РФ и находящейся 





позволяет не тратить время и 
деньги на создание уникального 
ПО. 
Санкции, наложенные на 




технологий на российском 
рынке.  
Угрозы: 




У3. Сложность перехода 
на новую систему. 
 
Новая система управления и 
актуальность разработки не 
сказываются на спросе  
 
Противодействие со стороны 
конкурентов не повлияет на 
наличие опытного 
руководителя.  
Медленный ввод данной 
системы в эксплуатацию 
позволит переждать 




Выявим соответствия сильных и слабых сторон научно-исследовательского 
проекта внешним условиям окружающей среды. Данные соответствия или 
несоответствия помогут выявить потребность в проведении стратегических 
изменений. Для этого построим интерактивные матрицы проекта. 
Таблица 14 – Интерактивная матрица для сильных сторон и 
возможностей. 
Сильные стороны проекта 
Возможности 
проекта 
 С1 С2 С3 С4 
В1 + - + + 
В2 - - + + 
В3 + - + + 
 
Таблица 15 – Интерактивная матрица для слабых сторон и 
возможностей. 
Слабые стороны проекта 
Возможности 
проекта 
 Сл1 Сл2 Сл3 
В1 - - - 
В2 - - - 
В3 - - - 
 
Таблица 16 – Интерактивная матрица для сильных сторон и угроз. 
Сильные стороны проекта 
Угрозы 
проекта 
 С1 С2 С3 С4 
У1 - - - - 
У2 - - - - 
У3 - - - - 
 
Таблица 17 – Интерактивная матрица для слабых сторон и угроз. 
Слабые стороны проекта 
Угрозы проекта 
 Сл1 Сл2 Сл3 
У1 + + + 
У2 + - + 
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У3 + - + 
3.4 Планирование научно-исследовательских работ 
3.4.1 Структура работ в рамках научного исследования 
Трудоемкость выполнения ВКР оценивается экспертным путем в 
человеко-днях и носит вероятностный характер, т.к. зависит от множества 
трудно учитываемых факторов.  
Для реализации проекта необходимы два исполнителя – руководитель (Р), 
студент-дипломник (СД). Разделим выполнение дипломной работы на этапе, 
представленные в таблице 18. 

























Разработка и утверждение 





































Оформление отчета по 10 Составление СД СД-100% 
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НИР пояснительной записки 
3.5 Разработка графика проведения научного исследования 
Для удобства построения графика, длительность каждого из этапов работ 
необходимо перевести из рабочих дней в календарные дни. Для этого 
необходимо рассчитать коэффициент календарности по следующей формуле: 
𝑘кал =
𝑇кал





В таблице 19 приведены расчеты длительности отдельных видов работ. 
Таблица 19 – Временные показатели проведения работ 












Уi, % Гi, % 
1 Р 1 2 1,4 1,4 2 5,5 5,5 
2 Р, СД 1 2 1,4 0,7 1 2,7 8,3 
3 Р, СД 2 3 2,4 1,2 2 5,5 13,9 
4 Р, СД 1 2 1,4 0,7 1 2,7 16,6 
5 СД 2 3 2,4 2,4 3 8,3 25 
6 СД 5 10 7 7 10 27,7 52,7 
7 Р, СД 2 3 2,4 1,2 3 8,3 61,1 
8 Р, СД 3 6 4,2 2,1 6 16,6 77,7 
9 Р, СД 3 6 4,2 2,1 6 16,6 94,4 
10 СД 1 2 1,4 1,4 2 5,5 100 
итого 36   
 
На основе таблицы 19 построим график работ. Диаграмма Ганта – 
горизонтальный ленточный график, на котором работы по теме представляются 
протяженными во времени отрезками, характеризующимися датами начала и 







Таблица 20 – План-график 
 





3.6 Бюджет научно-технического исследования 
3.4.1 Расчет материальных затрат 








расм Ц)1(З ,                                        
где   m – количество видов материальных ресурсов, потребляемых при 
выполнении научного исследования; 
Nрасхi – количество материальных ресурсов i-го вида, планируемых к 
использованию при выполнении научного исследования (шт., кг и т.д.); 
Цi – цена приобретения единицы i-го вида потребляемых материальных 
ресурсов (руб./шт., руб./кг и т.д.); 
kТ – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы, 
примем равным 20%. 
Расчеты представлены в таблице 21. 


















































Контроллер MicroLogix 1200  шт. 1 143 700 179625 
Уровнемер Rosemount 5300 шт. 3 65 000 224250 
Датчики давления Метран-150 шт. 2 73 000 167900 
Расходомер MicroMotion шт. 2 285 000 655500 
Преобразователь температуры Метран-286 шт. 1 117 500 135125 
Электропривод "ЭРА-10" шт. 2 132 000 330000 
Итого:       1692400 
 
3.4.2 Расчет затрат на специальное оборудование 
В данной статье расхода включается затраты на приобретение 
специализированного программного обеспечения для программирования 
MicroLogix 1200. В таблице 22 приведен расчет бюджета затрат на 
приобретение программного обеспечения для проведения научных работ: 










Simplight 1 18 000 18000 
итого:     18000 
 
3.4.3. Основная заработная плата исполнителей темы 
Расчет основной заработной платы приведен в таблице 23. 




























































































































































































Руководитель 23264,86 0,3 0,2 1,3 45366,5 2278,50 4 9113,98 
Инженер 7800 0,3 0,5 1,3 18252 916,69 39 35751,00 
Итого:               44864,99 
 
3.4.4. Дополнительная заработная плата исполнителей темы 
Затраты по дополнительной заработной плате исполнителей темы 
учитывают величину предусмотренных Трудовым кодексом РФ доплат за 
отклонение от нормальных условий труда, а также выплат, связанных с 
обеспечением гарантий и компенсаций (при исполнении государственных и 
общественных обязанностей, при совмещении работы с обучением, при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и т.д.).  
Расчет дополнительной заработной платы ведется по следующей 
формуле: 
ЗдопР = 𝑘доп ∙ Зосн = 0,15 ∙ 9113,98 = 1367,09 
ЗдопИ = 𝑘доп ∙ Зосн = 0,15 ∙ 35751 = 5362,65 
 
3.4.5. Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления) 
В данной статье расходов отражаются обязательные отчисления по 
установленным законодательством Российской Федерации нормам органам 
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государственного социального страхования (ФСС), пенсионного фонда (ПФ) и 
медицинского страхования (ФФОМС) от затрат на оплату труда работников. 
Величина отчислений определяется по формуле: 
)ЗЗ( допоснвнебвнеб  kЗ ,     
где kвнеб – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды 
(пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.). 
На 2017 г. взнос в социальные фонды установлен в размере 30% от 
заработной платы. 
Все расчеты сведены в таблицу 24 






Руководитель проекта 9113,98 1367,09 
Инженер 35751 5362,65 
Коэффициент отчисления во 
внебюджетные фонды, % 
30 30 
Итого: 13459,49 2018,92 
 
3.4.6 Накладные расходы 
Накладные расходы учитывают все затраты, не вошедшие в предыдущие 
статьи расходов: печать и ксерокопирование, оплата электроэнергии, оплата 
пользования услугами и пр. 
Расчет накладных расходов определяется по формуле: 
нрнакл )51статейсумма(З k  
где kнр – коэффициент, учитывающий накладные расходы. Величину 
коэффициента накладных расходов можно взять в размере 15%. 
Знакл = (1308325 + 18000 + 44864,99 + 6729,74 + 15478,42) ∙ 0,015 =
20900,97 руб 
Где 0,015 - коэффициент, учитывающий накладные расходы. 
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3.4.7 Формирование бюджета затрат научно-исследовательского проекта 
Определение бюджета затрат на научно-исследовательский проект 
приведен в таблице 25: 




1. Материальные затраты 1308325 
2. Затраты на специальное оборудование 18000 
3. Затраты по основной заработной плате 
исполнителей темы 
44864,99 
4. Затраты по дополнительной заработной 
плате исполнителей темы 
6729,74 
5. Отчисления во внебюджетные фонды 15478,42 
6. Накладные расходы 20900,97 
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Уровень образования бакалавриат Направление/специальность АТПП 
  
Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 
технологического процесса, механического оборудования) 
на предмет возникновения: 
 вредных проявляющихся  факторов производственной 
среды 
(метеоусловия, вредные вещества, освещение, шумы, 
вибрации, электромагнитные поля, ионизирующие 
излучения) 
 опасных проявлений факторов производственной 
среды (механической природы, термического 
характера, электрической, пожарной и взрывной 
природы) 
 негативное воздействие  на окружающую природную 
среду (атмосферу, гидросферу, литосферу)  
 чрезвычайных ситуаций (техногенного, стихийного, 
экологического и социального характера) 
Рабочей зоной оператора является помещение 
диспетчерской, оборудованная персональным 
компьютером. Технологический процесс 
представляет собой автоматическое 
управление и контроль основных параметров 
сепаратора факельной системы блока 
подготовки газа на УКПГ. Здание, в котором 
находится помещение диспетчерской, 
расположено на территории УКПГ. 
На производительность труда оператора 
АСУ, находящегося на рабочем месте, могут 
влиять следующие вредные производственные 
факторы: отклонение показателей 
микроклимата от нормы, недостаточная 
освещенность рабочей зоны, повышенный 
уровень шумов, электромагнитное излучение 
Кроме того, работник может подвергаться 
действию опасных факторов: поражение 
электрическим током, возникновение пожаров 
в результате короткого замыкания. 
Негативное воздействие на окружающую 
среду в процессе работы практически 
отсутствует. Наиболее вероятно 
возникновение чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера в результате 
производственных аварий и пожаров. 
2. Знакомство и отбор законодательных и нормативных 
документов по теме 
1. ГОСТ 12.1.005-88 
2. СанПиН 2.2.4.548 – 96 
3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 
4. СП 52.13330.2011  
5. СН 2.2.4/2.1.8.562 – 96 
6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340  
7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 N 197 
8. ГОСТ 12.1.038-82 
9. ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ  
10. СНиП 2.11.03–93  
11. ГОСТ 12.2.032-78 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Анализ выявленных вредных факторов проектируемой 
производственной среды в следующей 
последовательности: 
 физико-химическая природа вредности, её связь с 
разрабатываемой темой; 
 действие фактора на организм человека; 
 приведение допустимых норм с необходимой 
размерностью (со ссылкой на соответствующий 
нормативно-технический документ); 
1. Отклонения микроклимата от нормы.  
2. Недостаточная освещенность рабочей 
зоны. 
3. Повышенный уровень шумов. 
4. Электромагнитные излучения. 
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 предполагаемые средства защиты  
(сначала коллективной защиты, затем – 
индивидуальные защитные средства) 
2. Анализ выявленных опасных факторов проектируемой 
произведённой среды в следующей последовательности 
 механические опасности (источники, средства 
защиты; 
 термические опасности (источники, средства 
защиты); 
 электробезопасность (в т.ч. статическое 
электричество, молние защита – источники, средства 
защиты); 
 пожаровзрыво безопасность (причины, 
профилактические мероприятия, первичные средства 
пожаротушения) 
1. Электробезопасность (источник: ПК, 
пульт управления) 
2. Пожаровзрыво безопасность (на УКПГ 
подготавливается газ, который является 
взрывоопасным веществом). 
3. Охрана окружающей среды: 
 защита селитебной зоны 
 анализ воздействия объекта на атмосферу (выбросы); 
 анализ воздействия объекта на гидросферу (сбросы); 
 анализ воздействия объекта на литосферу (отходы); 
 разработать решения по обеспечению экологической 
безопасности со ссылками на НТД по охране 
окружающей среды. 
Воздействие на литосферу, гидросферу не 
происходит. Воздействие на атмосферу 
происходит в результате выбросов 
углеводородов, связанных с технологическим 
процессом 
4. Защита в чрезвычайных ситуациях: 
 перечень возможных ЧС на объекте; 
 выбор наиболее типичной ЧС; 
 разработка превентивных мер по предупреждению 
ЧС; 
 разработка мер по повышению устойчивости объекта 
к данной ЧС; 
 разработка действий в результате возникшей ЧС и 
мер по ликвидации её последствий 
Возможные ЧС на объекте: производственные 
аварии, пожары и возгорания, утечка газа, 
взрыв. 
 
5. Правовые и организационные вопросы обеспечения 
безопасности: 
 специальные (характерные для проектируемой рабочей 
зоны) правовые нормы трудового законодательства; 
 организационные мероприятия при компоновке рабочей 
зоны 
Рабочее место должно соответствовать 
требованиям ГОСТ 12.2.032-78. 
 
Перечень графического материала: 
При необходимости представить эскизные графические 
материалы к расчётному заданию (обязательно для 
специалистов и магистров) 
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4. Социальная ответственность 
Введение 
В ВКР рассматривается разработка автоматизированной системы 
управления технологическим процессом факельным сепаратором УКПГ. В 
данном разделе выпускной квалификационной работы представлены и 
рассмотрены основные факторы, оказывающие влияние на работников 
предприятия, такие как производственная и экологическая безопасность. Также 
разработан комплекс мероприятий, снижающий негативное воздействие 
проектируемой деятельности на работников и окружающую среду.  
В ВКР рассматривается разработка автоматизированной системы 
управления технологическим процессом блоком подготовки газа, а именно 
факельным сепаратором установки комплексной подготовки газа. 
Автоматизация производства позволяет осуществлять технологические 
процессы без непосредственного участия обслуживающего персонала. При 
полной автоматизации роль обслуживающего персонала ограничивается общим 
наблюдением за работой оборудования, настройкой и наладкой аппаратуры. В 
данном разделе выпускной квалификационной работы дается характеристика 
рабочей зоны, которой является блок подготовки метанола, непосредственно 
куда проектировалась автоматизированная система управления. 




4.1. Профессиональная социальная безопасность 
Анализ выявленных факторов 
4.1.1. Повышенный уровень шума 
Одним из важных факторов, влияющих на качество выполняемой 
работы, является шум. Шум ухудшает условия труда, оказывая вредное 
действие на организм человека. Работающие в условиях длительного шумового 
воздействия испытывают раздражительность, головные боли, головокружение, 
снижение памяти, повышенную утомляемость, понижение аппетита, боли в 
ушах и т. д. Такие нарушения в работе ряда органов и систем организма 
человека могут вызвать негативные изменения в эмоциональном состоянии 
человека вплоть до стрессовых. Под воздействием шума снижается 
концентрация внимания, нарушаются физиологические функции, появляется 
усталость в связи с повышенными энергетическими затратами и нервно-
психическим напряжением, ухудшается речевая коммутация. Все это снижает 
работоспособность человека и его производительность, качество и 
безопасность труда. Длительное воздействие интенсивного шума (выше 80 
дБ(А)) на слух человека приводит к его частичной или полной потере.   
При выполнении работ на рабочих местах в помещениях цехового 
управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещениях 
предельно допустимое звуковое давление равно 75 дБА [2]. 
Нормирование уровней шума в производственных условиях 
осуществляется в соответствии с СП 51.13330.2011 [3]. 
Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни 
звукового давления в Дб в октавных полосах со среднегеометрическими 
частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц. Допустимым уровнем 
звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные 




Таблица 26 – Допустимые уровни звукового давления 
Помещения и рабочие 
места 
Уровень звукового давления, дБ, в 
октавных полосах со 








79 70 68 55 50 60 
 
После внедрения автоматизированной системы управления увеличилось 
число оборудования, которое является источником шума. В состав источников 
шума в проектируемой системе являются электроприводы и клапана, пожарные 
сигнализации, компрессора. 
До разработки системы автоматизированного управления шум на 
площадке составлял 65 дБ, после внедрения автоматизированной установки 
уровень шума увеличился незначительно и составляет 70 дБ. При этом 
дополнительных мер защиты, как наушники не требуется. 
 
4.1.2. Повышенный уровень вибрации 
Гигиеническое нормирование вибраций регламентирует параметры 
производственной вибрации и правила работы с виброопасными механизмами 
и оборудованием, ГОСТ 31192.2-2005. Вибрация. измерение локальной 
вибрации и оценка ее воздействия на человека [4]. 
Вибрация определяется следующими основными параметрами: 
– частота f, Гц; 
– амплитуда колебаний d, мм. 
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Таблица 27 – Гигиенические нормы вибрации 
Вид вибрации 
Допустимый уровень вибростойкости, дБ, в 
октавных полосах со среднегеометрическими 
частотами, Гц 
2 4 8 50 
Технологическая 108 99 93 92 
 
Основными источниками вибрации в цехе подготовки метанола являются 
работающие задвижки, электроприводы, компрессора. 
Методы защиты от вибрации: 
• снижение вибрации в источнике ее возникновения: замена 
динамических технологических процессов статическими, тщательный выбор 
режима работы оборудования, тщательная балансировка вращающихся 
механизмов; 
• уменьшение параметров вибрации по пути ее распространения от 
источника: вибродемпфирование, виброгашение, виброизоляция, жесткое 
присоединение агрегата к фундаменту большой массы.  
Средства индивидуальной защиты не требуются, так как вибрация не 
значительная. 
4.1.3. Электромагнитное излучение 
Электромагнитное излучение – это электромагнитные волны, 
возбуждаемые различными излучающими объектами, – заряженными 
частицами, атомами, молекулами, антеннами и пр. В зависимости от длины 
волны различают гамма-излучение, рентгеновское, ультрафиолетовое 
излучение, видимый свет, инфракрасное излучение, радиоволны и 
низкочастотные электромагнитные колебания 
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На производстве имеется множество источников электромагнитных 
полей (высоко- и низковольтные кабели, шины, трансформаторы тока и 
напряжения, распределительные шкафы, шкафы у правления, а также насосные 
агрегаты, работающие от сети переменного тока). 
Согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 – Электромагнитные поля в 
производственных условиях допустимые уровни магнитного поля и 
длительность пребывания работающих без средств защиты в электрическом 




Таблица 28 – Допустимые уровни магнитного поля и длительность 
пребывания 
Время пребывания, час Допустимые уровни МП, Н [А/м]/В [мкТл] при 
воздействии 
Общем Локальном 
<=1 1600/2000 6400/8000 
2 800/1000 3200/4000 
4 400/500 1600/2000 
8 80/100 800/1000 
 
После внедрения автоматизированного комплекса, уровень магнитного 
поля не превышает 400 А/м, а время пребывания обслуживающего персонала не 
более 2 часов в смену. Трансформаторы (активная часть) – помещены в 
металлических маслонаполненный бак, вся коммутационная аппаратура 
устанавливается в металлических шкафах. 
Уровень влияния магнитного поля незначителен, следовательно, 
дополнительных средств защиты от магнитного излучения не требуется. 
4.2. Анализ опасных факторов 
4.2.1 Электробезопасность 
Электробезопасность – это система организационных и технических 
мероприятий и средств, обеспечивающих защиту от вредного и опасного 
воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля 
и статического электричества. 
Опасность поражения электрическим током существует всегда, если 
имеется контакт с устройством, питаемым напряжением 36 В и выше, тем более 
от электрической сети 220 В. Это может произойти по оплошности в случае 
прикосновения к открытым токоведущим частям, но чаще всего из-за 
различных причин (перегрузки, не совсем качественная изоляция, 
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механические повреждения и др.). В процессе эксплуатации может ухудшиться 
изоляция токоведущих частей, в том числе шнуров питания, в результате чего 
они могут оказаться под напряжением, и случайное прикосновение к ним 
чревато электротравмой, а в тяжелых случаях — и гибелью человека. 
Зоной, повышенной электроопасности являются места подключения 
электроприборов и установок. Нередко подключающие розетки располагают 
на полу, что недопустимо. Часто совершается другая ошибка — перегрузка 
розеток по мощности, и, как следствие, происходит нарушение изоляции, 
приводящее к короткому замыканию. 
Во время монтажа и эксплуатации линий электросети необходимо 
полностью сделать невозможным возникновения электрического источника 
возгорания в следствии короткого замыкания и перегрузки проводов, 
ограничивать применение проводов с легковоспламеняющейся изоляцией и, 
за возможности, перейти на негорючую изоляцию. 
Линия электросети для питания шкафов автоматики, периферийных 
устройств и оборудования для обслуживания, ремонта и налаживания шкафов 
автоматики выполняется как отдельная групповая трехпроводная сеть, путем 
прокладки фазового, нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. 
Нулевой защитный проводник используется для заземления (зануление) 
электроприемников и прокладывается от стойки группового 
распределительного щита, распределительного пункта к розеткам питания. 
Использование нулевого рабочего проводника как нулевого защитного 
проводника запрещается, а также не допускается подключение этих 
проводников на щите до одного контактного зажима. 
Площадь перерезу нулевого рабочего и нулевого защитного 
проводника в групповой трехпроводной сети должна быть на меньше площади 
перерезу фазового проводника. Все проводники должны отвечать 
номинальным параметрам сети и нагрузки, условиям окружающей среды, 
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условиям деления проводников, температурному режиму и типам аппаратуры 
защиты, требованиям ПОЭ. 
При проектировании автоматизированной системы добавилось большое 
количество электроприборов, таких как датчики, исполнительные механизмы с 
электроприводами. 
Данное оборудование работает от постоянного тока, с напряжением 24 
В, относительная влажность воздуха 50%, средняя температура около 24°С. 
Для указанных электроприборов никаких дополнительных средств 
электрозащиты не требуется, т. к. при низковольтном напряжении 24 В, 
вероятность поражения током маловероятна. Для гашения дуги 
исполнительных реле, были подобраны реле со встроенным дугогасительным 
устройством. 
Контроллерное оборудование, исполнительные нагревательные 
элементы работают от сети переменного напряжения 220 В и частотой 50 Гц. 
Данное оборудование подключено через распределительный шкаф. Эти виды 
оборудования являются потенциальными источниками опасности поражения 
человека электрическим током. При осмотре, работе, наладке этого 
оборудования возможен удар током при соприкосновении с токоведущими 
частями оборудования. 
Для обеспечения безопасности в данном случае необходимо установить 
защитные барьеры или ограждения в близи от распределительного шкафа. 
Поставить табличку «Опасно. Высокое напряжение». 
Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим 
частям необходима изоляция токоведущих частей, установлено защитное 
отключение, защитное заземление и зануление [6]. 
 
4.3. Экологическая безопасность 
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В процессе эксплуатации УКПГ, а именно контроль качества газа и его 
учета, появляются источники негативного химического воздействия на 
окружающую среду. По влиянию и длительности воздействия данные 
источники загрязнения относятся к прямым и постоянно действующим. 
Предельно допустимые выбросы в атмосферу определяются «Методика по 
нормированию и определению выбросов вредных веществ в атмосферу».   
В процессе хранения осушки, очистки, хранения нефти и газа, 
появляются источники негативного химического воздействия на окружающую 
среду.  
На УПГ происходит выделение газкоконденсатов с последующим 
сбором в емкости для сбора газоконденсата. При хранении в емкости 
газоконденсат выделяет пары, которые по степени воздействия на организм 
человека, относятся к 4 классу опасности (вещества малоопасные).  
На предприятии проводятся мероприятия по уменьшению испарения 
газоконденсатов, путем герметизации емкости для сбора газоконденсата и 
откачивании его по соответствующему графику 
Воздействие на селитебные зоны не распространяется, в связи 
удаленностью данного предприятия от жилой зоны. 
Воздействия на атмосферу незначительное, т. к. системы 
противоаварийной защиты позволяют быстро реагировать на любые утечки, 
аварии и другие опасные ситуации. При этом все технологические аппараты 
оснащены защитными фильтрами. 
Воздействие на гидросферу. С целью охраны водоемов от попадания 
загрязненных стоков, все промышленные стоки направляются по системе 
трубопроводов на очистные сооружения с последующей подачей их в систему 
поддержки пластового давления. 
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Воздействие на литосферу. В связи с тем, что для производства и 
обслуживания оборудования средств автоматизации необходимы ресурсы, 
оказывается влияние на литосферу, а именно на недра земли, добыча 
ископаемых. В этом случае мы не можем повлиять на защиту литосферы, 
однако после использования оборудования необходимо его утилизировать в 
соответствующих местах утилизации. 
 
 
4.4. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
4.4.1. Пожарная безопасность 
Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага [15]. 
Пожары на предприятиях и в быту приносят значительный материальный 
ущерб, поэтому пожарной безопасности уделяют особое внимание. 
К основным причинам пожаров на УКПГ можно отнести следующие: 
• непредвиденная утечка природного газа, что может привести к опасной 
концентрации природного газа 5%-15% 
• короткие замыкания в цепях систем автоматики; 
• негерметичное соединение приборов и датчиков; 
• несоблюдение правил пожарной безопасности на территории УКПГ 
(курение и т. п.). 
Пожарная безопасность на УКПГ в соответствии с требованиями [16] 
должна обеспечиваться за счет: 
• предотвращения утечки природного газа; 
• предотвращения образования на территории УКПГ горючей 




• противоаварийной защиты, способной предотвратить аварийный выход 
газа, оборудования, трубопроводов; 
• организационных мероприятий по подготовке персонала, 
обслуживающего УКПГ, к предупреждению, локализации и ликвидации 
аварий, аварийных утечек, а также пожаров и загораний. 
Как известно, горение природного газа или взрыв происходит в 
непроветреваемых помещениях при ПДК 5%-15%. Основным приемом для 
предотвращения возгорания является своевременное перекрытие запорной 
арматуры, с целью отключения участка возгорания от подачи газа. Также на 
территории УКПГ должен иметься пожарный щит с наличием средств 
пожаротушения. Наличие в невыветриваемых помещениях сигнализаторов с 
чувствствительными элементами, сигнализирующие об утечки газа. На 
территории УКПГ быть установлены знаки пожарной безопасности для 
обозначения места расположения пожарного инвентаря, оборудования, 
гидрантов, колодцев и т.д., проходов к нему, схема эвакуации, а также для 
обозначения запретов на действия, нарушающие пожарную безопасность. 
УКПГ оборудован лафетными стояками, системами пожарного 
водопровода. При пожаре включаются противопожарные насосные станции. 
Наружная установка по периметру оснащена пеногенераторными стояками, 
системами паротушения. 
Мероприятия по предупреждению пожара: 
– электрооборудование взрывозащищенного исполнения; 
– напряжение для переносного электроинструмента и освещение не 
более 42В; 
– систематическая проверка исправности заземления; 
– герметизация технологического оборудования. 
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После внедрения автоматизированной системы управления добавилось 
электрооборудование, которое потенциально повышает вероятность 
воспламенения. В связи с этим все датчики были подобраны со 
взрывобезопасным исполнением, дополнительно были заказаны 
искробезопасные цепи. Дополнительных первичных средств пожаротушения не 
требуется. 
4.4.2.  Взрывобезопасность 
В связи с тем, что основной рабочей зоной является блок факельных 
сепараторов отделяет жидкую фазу нефтяной эмульсии от газа, то необходимо 
рассмотреть взрывобезопасность. Взрывоопасными являются сепараторы, 
отстойники и трубопроводы, перекачивающие газ, места соединений с 
исполнительными механизмами.  
Для предотвращения образования взрывоопасной среды и обеспечение в 
воздухе производственных помещений содержания взрывоопасных веществ 
применялось герметичное производственное оборудование, вмонтированы 
системы рабочей и аварийной вентиляции, установлен отвод, удаление 
взрывоопасной среды и веществ, способных привести к ее образованию в 
соответствии с ГОСТ 12.1.010-76 – Взрывобезопасность [8]. 
Установлены дополнительно датчики загазованности, для контроля 
состава воздушной среды. 
4.5. Особенности законодательного регулирования проектных решений 
1. ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные и вредные факторы. Классификация». 
Настоящий стандарт распространяется на опасные и вредные 
производственные факторы, устанавливает их классификацию и содержит 
особенности разработки стандартов ССБТ на требования и нормы по видам 
опасных и вредных производственных факторов. 
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2. СН 2.2.4/2.1.8.562 – 96. Шум на рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и на территории застройки. Санитарные нормы 
устанавливают классификацию шумов; нормируемые параметры и предельно 
допустимые уровни шума на рабочих местах, допустимые уровни шума в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. 
3. СП 51.13330.2011. Защита от шума. Настоящий свод правил 
устанавливает нормы допустимого шума на территориях и в помещениях 
зданий различного назначения, порядок проведения акустических расчетов по 
оценке шумового режима на этих территориях и в помещениях зданий, порядок 
выбора и применения различных методов и средств для снижения расчетных 
или фактических уровней шума до требований санитарных норм, а также 
содержит указания по обеспечению в помещениях специального назначения 
оптимального акустического качества с точки зрения их функционального 
назначения. 
4. ГОСТ 31192.2-2005. Вибрация. измерение локальной вибрации и 
оценка ее воздействия на человека.  Настоящий стандарт устанавливает 
требования к проведению измерений и оценке воздействия локальной вибрации 
на рабочем месте 
5. СанПиН 2.2.4.1191-03 – Электромагнитные поля в производственных 
условиях. Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям производственных воздействий ЭМП, которые должны 
соблюдаться при проектировании, реконструкции, строительстве 
производственных объектов, при проектировании, изготовлении и 
эксплуатации отечественных и импортных технических средств, являющихся 
источниками ЭМП. 
6. Гост Р 12.1.019 – 2009. Электробезопасность. Настоящий стандарт 
относится к группе стандартов, регламентирующих требования 
электробезопасности электроустановок производственного и бытового 
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назначения на стадиях проектирования, изготовления, монтажа, наладки, 
испытаний и эксплуатации. 
7. СНиП 2.11.03–93 «Склады нефти и нефтепродуктов. 
Противопожарные нормы». Настоящие нормы распространяются на склады 
нефти и нефтепродуктов и устанавливают противопожарные требования к ним.  
8. ГОСТ 12.1.010-76. Взрывобезопасность. Настоящий стандарт 
распространяется на производственные процессы (включая транспортирование 
и хранение), в которых участвуют вещества, способные образовать 





В рамках данной выпускной квалификационной работы была 
разработана автоматизированная система блока подготовки газа (сепаратора 
факельной системы) установки комплексной подготовки газа. Был изучен 
технологический процесс комплексной подготовки газа, разработали 
структурную схему и функциональную схему автоматизации блока сепарации 
газа, определили состав необходимого для реализации АС оборудования. Был 
исследован рынок российских промышленных датчиков. На базе ПЛК от 
российского производителя TREI спроектирована система автоматизации блока 
сепарации. Так же была разработана схема внешних проводок, были 
разработаны дерево экранных форм, мнемосхемы. 
Также при разработке, было предложено технико-экономическое 
обоснование проекта. Был произведен анализ конкурентоспособности, 
рассчитан бюджет НИР. 
 В разделе социальная ответственность было рассмотрено рабочее место 
оператора АСУ ТП. Описано рабочее место оператора АРМ, опасные и вредные 
факторы, были рассмотрены законодательные и нормативные документы. 
Таким образом, спроектированная САУ блока подготовки газа не только 
удовлетворяет текущим требованиям к системе автоматизации, но и имеет 
высокую гибкость, позволяющую изменять и модернизировать разработанную 
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